
Elenco vie interessate 
dall'attività Rete ispezionata

Ordine 
dispersione Ubicazione della 

dispersione (indicare 
Via/strada e n° civico)

Note

AP/MP BP

0.00 50.00

VIA DELLA BACCANELLA 1.00 0.00

0.00 38.00

0.00 125.00

VIA SAN GIOVANNI 
LEONARDI

0.00 9.00

0.00 56.00

STRADA  SENZA NOME 64.00 0.00

VIA DELLA BACCANELLA 78.00 0.00

0.00 1.00

VIA SAN GIOVANNI 
LEONARDI

0.00 114.00

0.00 16.00

1.00 0.00

VIA DELLA BACCANELLA 0.00 0.00

LOCALITA' RONCATO 0.00 133.00

0.00 30.00

0.00 41.00

0.00 31.00

STRADA  SENZA NOME 1.00 0.00

0.00 17.00

VIA DI PESCAGLIA 444.00 0.00

VIA DELLA BACCANELLA 24.00 0.00

STRADA  SENZA NOME 0.00 65.00

0.00 97.00

0.00 71.00

VIA DELLA QUERCIA 0.00 31.00

VIA DELLA QUERCIA 0.00 57.00

14.00 0.00

VIA DELLA BACCANELLA 0.00 0.00

VIA DELLA BACCANELLA 1.00 0.00

Codice e denominazione impianto di distribuzione 1641

Comune Borgo a Mozzano

Tipo di gas distribuito

Data e ora inizio esecuzione del percorso 13/09/2018

Sistema di ricerca (veicolare, strumentazione portatile) Veicolare

Codice Strumentazione Protheo MATR.11640
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Elenco vie interessate 
dall'attività Rete ispezionata

Ordine 
dispersione Ubicazione della 

dispersione (indicare 
Via/strada e n° civico)

Note

AP/MP BP

0.00 73.00

LOCALITA' RONCATO 0.00 123.00

VIA DELLA QUERCIA 0.00 3.00

VIA DELLA TORRE 0.00 75.00

VIA LODOVICA 84.00 0.00

VIA DELLA BACCANELLA 360.00 0.00

STRADA  SENZA NOME 0.00 1.00

VIA DELLA BACCANELLA 11.00 0.00

0.00 88.00

0.00 21.00

STRADA  SENZA NOME 0.00 3.00

0.00 17.00

VIA DELLA BACCANELLA 0.00 0.00

VIA DELLA BACCANELLA 1.00 0.00

VIA LODOVICA 31.00 0.00

STRADA  SENZA NOME 0.00 99.00

0.00 20.00

STRADA  SENZA NOME 0.00 5.00

0.00 49.00

VIA DELLA BACCANELLA 2.00 0.00

VIA DELLA QUERCIA 0.00 8.00

VIA LODOVICA 0.00 47.00

VIA LODOVICA 0.00 53.00

VIA DELLA BACCANELLA 0.00 0.00

0.00 42.00

0.00 34.00

0.00 131.00

0.00 117.00

VIA LODOVICA 0.00 8.00

VIA DELLA BACCANELLA 0.00 0.00

0.00 85.00

VIA LODOVICA 74.00 0.00

0.00 60.00

VIA SAN GIOVANNI 
LEONARDI

0.00 70.00

VIA DELLA BACCANELLA 0.00 0.00

VIA DEL POGGIONE 217.00 0.00

0.00 38.00

VIA SAN GIOVANNI 
LEONARDI

0.00 159.00

0.00 122.00
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Elenco vie interessate 
dall'attività Rete ispezionata

Ordine 
dispersione Ubicazione della 

dispersione (indicare 
Via/strada e n° civico)

Note

AP/MP BP

0.00 1.00

0.00 120.00

0.00 13.00

VIA DI PESCAGLIA 1.00 0.00

VIA DELLA BACCANELLA 386.00 0.00

VIA DELLA BACCANELLA 10.00 0.00

VIA DI PESCAGLIA 1.00 0.00

0.00 7.00

VIA LODOVICA 18.00 0.00

0.00 4.00

VIA DELLA BACCANELLA 1.00 0.00

STRADA  SENZA NOME 72.00 0.00

VIA LODOVICA 0.00 4.00

0.00 27.00

VIA DELLA QUERCIA 0.00 72.00

VIA LODOVICA 0.00 15.00

VIA DELLA TORRE 0.00 26.00

VIA DELLA BACCANELLA 0.00 0.00

0.00 112.00

VIA DELLA TORRE 0.00 96.00

Totale metri 1897.00 3030.00
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