
Elenco vie interessate 
dall'attività Rete ispezionata

Ordine 
dispersione Ubicazione della 

dispersione (indicare 
Via/strada e n° civico)

Note

AP/MP BP

STRADA  SENZA NOME 0.00 61.00

VIA ILIO MENICUCCI 0.00 20.00

VIA ILIO MENICUCCI 0.00 17.00

VIA ILIO MENICUCCI 0.00 13.00

VIA PESCIATINA 26.00 0.00

0.00 5.00

VIA ILIO MENICUCCI 0.00 4.00

VIA ILIO MENICUCCI 0.00 29.00

VIA ILIO MENICUCCI 0.00 25.00

VIA ILIO MENICUCCI 0.00 17.00

VIA PESCIATINA 0.00 26.00

VIA TRAVERSA VICINALE 
VIA VECCHIA PESCIATINA

583.00 0.00

VIA PESCIATINA 6.00 0.00

VIA ILIO MENICUCCI 0.00 3.00

VIA PESCIATINA 0.00 6.00

0.00 43.00

VIA DI CELLI 0.00 95.00

VIA ILIO MENICUCCI 0.00 18.00

VIA ILIO MENICUCCI 0.00 20.00

VIA DI CASTELLO 0.00 36.00

VIA ILIO MENICUCCI 0.00 0.00

VIA DELLA FOCE 0.00 4.00

VIA DI S.GENNARO 0.00 39.00

VIA DI S.ANTONIO 0.00 5.00

VIA DI S.ANTONIO 0.00 36.00

VIA ILIO MENICUCCI 0.00 1.00

VIA ILIO MENICUCCI 0.00 1.00

0.00 82.00

VIA PESCIATINA 0.00 6.00

VIA DELLA FOCE 0.00 254.00

Codice e denominazione impianto di distribuzione 1645

Comune Capannori

Tipo di gas distribuito

Data e ora inizio esecuzione del percorso 03/07/2019

Sistema di ricerca (veicolare, strumentazione portatile) Portatile

Codice Strumentazione Pedonale METREX2 MATR.17210.16
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Elenco vie interessate 
dall'attività Rete ispezionata

Ordine 
dispersione Ubicazione della 

dispersione (indicare 
Via/strada e n° civico)

Note

AP/MP BP

VIA DI CASTELLO 0.00 24.00

0.00 12.00

VIA PESCIATINA 0.00 7.00

VIA ILIO MENICUCCI 0.00 2.00

VIA TRAVERSA VICINALE 
VIA VECCHIA PESCIATINA

583.00 0.00

34.00 0.00

VIA ILIO MENICUCCI 0.00 3.00

VIA DEL CIMITERO DI 
S.GENNARO

1.00 0.00

VIA ILIO MENICUCCI 0.00 22.00

VIA ILIO MENICUCCI 0.00 10.00

VIA GUIDO CHELI 7.00 0.00

VIA DELLA FOCE 0.00 6.00

VIA ILIO MENICUCCI 0.00 8.00

VIA DI CASTELLO 0.00 26.00

VIA DI S.GENNARO 0.00 8.00

0.00 1.00

VIA ILIO MENICUCCI 0.00 23.00

VIA ILIO MENICUCCI 0.00 26.00

0.00 76.00

0.00 60.00

VIA ILIO MENICUCCI 0.00 3.00

VIA ILIO MENICUCCI 0.00 25.00

VIA DEL VALLONE 55.00 0.00

VIA ILIO MENICUCCI 0.00 1.00

VIA DI CASTELLO 0.00 23.00

VIA DELLA FOCE 0.00 19.00

VIA ILIO MENICUCCI 0.00 2.00

VIA ILIO MENICUCCI 0.00 29.00

VIA ILIO MENICUCCI 0.00 4.00

VIA PESCIATINA 7.00 0.00

VIA DI S.ANTONIO 0.00 54.00

STRADA  SENZA NOME 16.00 0.00

VIA DELLA FOCE 0.00 318.00

VIA ILIO MENICUCCI 0.00 53.00

VIA ILIO MENICUCCI 0.00 15.00

VIA ILIO MENICUCCI 0.00 2.00

VIA DI CASTELLO 0.00 28.00

VIA ILIO MENICUCCI 0.00 4.00

VIA ILIO MENICUCCI 0.00 22.00
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Elenco vie interessate 
dall'attività Rete ispezionata

Ordine 
dispersione Ubicazione della 

dispersione (indicare 
Via/strada e n° civico)

Note

AP/MP BP

VIA DI CASTELLO 0.00 25.00

VIA TRAVERSA VICINALE 
VIA VECCHIA PESCIATINA

176.00 0.00

VIA PESCIATINA 0.00 1.00

VIA ILIO MENICUCCI 0.00 20.00

VIA ILIO MENICUCCI 0.00 11.00

Totale metri 1494.00 1839.00
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