
Elenco vie interessate 
dall'attività Rete ispezionata

Ordine 
dispersione Ubicazione della 

dispersione (indicare 
Via/strada e n° civico)

Note

AP/MP BP

VIA VALGIMIGLI 0.00 110.00

VIA SAN ROCCO 0.00 15.00

VIA DI MARCEGLIO 0.00 161.00

VIA DI COREGLIA 
ANTELMINELLI

15.00 0.00

0.00 26.00

VIA DEL MANGANO 0.00 67.00

VIA SAN LAZZARO 0.00 23.00

VIA CASTRESE 0.00 54.00

VIA DEL FORTE 0.00 2.00

VIA DI RENAIO 7.00 0.00

VIA DI RENAIO 3.00 0.00

0.00 46.00

VIA DI RENAIO 1.00 0.00

VIA SAN LORENZO 0.00 64.00

VIA DI MARCEGLIO 0.00 161.00

VIA DI COREGLIA 
ANTELMINELLI

0.00 34.00

0.00 17.00

0.00 50.00

0.00 18.00

VIA DI NESTRIGNANA 0.00 30.00

0.00 19.00

0.00 0.00

VIA SAN ROCCO 0.00 0.00

VIA DEL MOLINO 0.00 48.00

0.00 19.00

0.00 41.00

VIA DI MARCEGLIO 0.00 8.00

LOCALITA' CAMPO D'ANIA 0.00 10.00

0.00 22.00

Codice e denominazione impianto di distribuzione 1648

Comune Coreglia Antelminelli

Tipo di gas distribuito

Data e ora inizio esecuzione del percorso 09/04/2020

Sistema di ricerca (veicolare, strumentazione portatile) Portatile

Codice Strumentazione Pedonale METREX2 MATR.1391
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Elenco vie interessate 
dall'attività Rete ispezionata

Ordine 
dispersione Ubicazione della 

dispersione (indicare 
Via/strada e n° civico)

Note

AP/MP BP

VIA DEL FORTE 0.00 153.00

0.00 22.00

0.00 13.00

VIA DEL MANGANO 0.00 67.00

VIA SAN ROCCO 0.00 6.00

LOCALITA' CAMPO D'ANIA 0.00 50.00

VIA DI MARCEGLIO 0.00 8.00

0.00 18.00

VIA DI RENAIO 0.00 0.00

VIA DEL MANGANO 0.00 13.00

VIA DEL MANGANO 0.00 13.00

0.00 41.00

VIA DI COSTA 0.00 38.00

VIA DEL MOLINO 0.00 211.00

VIA DI RENAIO 6.00 0.00

VICOLO DELLE PRIGIONI 0.00 21.00

VIA SAN LAZZARO 0.00 73.00

VIA VALGIMIGLI 0.00 2.00

VIA DEGLI ORTI 0.00 47.00

0.00 11.00

VIA DI COREGLIA 
ANTELMINELLI

0.00 22.00

LOCALITA' CAMPO D'ANIA 0.00 4.00

VICOLO DELLE PRIGIONI 0.00 21.00

VIA DI COREGLIA 
ANTELMINELLI

1.00 0.00

0.00 40.00

VIA VALGIMIGLI 0.00 2.00

VIA DEL FORTE 0.00 65.00

0.00 1.00

VIA DI COREGLIA 
ANTELMINELLI

2.00 0.00

VIA DI RENAIO 1.00 0.00

0.00 9.00

VIA DI RENAIO 5.00 0.00

VICOLO DELLE PRIGIONI 0.00 16.00

VIA DELLA ROCCA 0.00 185.00

0.00 9.00

0.00 13.00

0.00 1.00

VIA DI RENAIO 12.00 0.00

VIA VALGIMIGLI 0.00 8.00
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Elenco vie interessate 
dall'attività Rete ispezionata

Ordine 
dispersione Ubicazione della 

dispersione (indicare 
Via/strada e n° civico)

Note

AP/MP BP

0.00 33.00

VIA DI COREGLIA 
ANTELMINELLI

0.00 62.00

VIA DEL FORTE 0.00 2.00

VIA DEL FORTE 0.00 6.00

VIA VALGIMIGLI 0.00 110.00

VIA DI RENAIO 8.00 0.00

0.00 17.00

VIA DEL MANGANO 0.00 74.00

VIA DI RENAIO 0.00 0.00

VIA SAN LAZZARO 0.00 70.00

VIA VALGIMIGLI 0.00 8.00

0.00 50.00

0.00 26.00

LOCALITA' CAMPO D'ANIA 0.00 71.00

0.00 11.00

VIA DELLA ROCCA 0.00 108.00

VIA DI COSTA 0.00 7.00

VICOLO DEL CROCIALE 0.00 26.00

VIA DEL MANGANO 0.00 74.00

VIA DI COREGLIA 
ANTELMINELLI

5.00 0.00

LOCALITA' CAMPO D'ANIA 0.00 70.00

VIA DEL FORTE 0.00 107.00

VIA DI MARCEGLIO 0.00 161.00

VIA DI COREGLIA 
ANTELMINELLI

0.00 0.00

LOCALITA' CAMPO D'ANIA 0.00 4.00

0.00 7.00

VIA DI RENAIO 2.00 0.00

0.00 40.00

VIA DEL FORTE 0.00 65.00

VIA VALGIMIGLI 0.00 8.00

VIA VALGIMIGLI 0.00 110.00

0.00 33.00

VIA DEL FORTE 0.00 6.00

VIA DEGLI ORTI 0.00 47.00

VICOLO DELLE PRIGIONI 0.00 16.00

0.00 17.00

0.00 7.00

VIA DEL FORTE 0.00 107.00

VIA DEL MOLINO 0.00 7.00
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Elenco vie interessate 
dall'attività Rete ispezionata

Ordine 
dispersione Ubicazione della 

dispersione (indicare 
Via/strada e n° civico)

Note

AP/MP BP

0.00 11.00

VIA TRAVERSA DI VIA SAN 
LAZZARO

0.00 43.00

0.00 46.00

VIA DELLA ROCCA 0.00 108.00

TRAVERSA CASE D'ANDREA 0.00 95.00

VICOLO DELLA PIAZZETTA 0.00 24.00

Totale metri 68.00 4142.00
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