
Elenco vie interessate 
dall'attività Rete ispezionata

Ordine 
dispersione Ubicazione della 

dispersione (indicare 
Via/strada e n° civico)

Note

AP/MP BP

VIA DI COREGLIA 
ANTELMINELLI

0.00 27.00

VIA DI COREGLIA 
ANTELMINELLI

0.00 77.00

VIA DEL CANTO 0.00 3.00

VIA DI COREGLIA 
ANTELMINELLI

0.00 126.00

VIA PORRINA 0.00 143.00

VIA COSIMINI 0.00 293.00

VIA TRAVERSA DI VIA SAN 
LAZZARO

0.00 21.00

VIA DI NESTRIGNANA 0.00 67.00

VIA DI RENAIO 0.00 0.00

VIA DI COREGLIA 
ANTELMINELLI

0.00 56.00

VIA TRAVERSA DI VIA SAN 
LAZZARO

0.00 8.00

VIA DI NESTRIGNANA 0.00 139.00

VIA DEL MOLINO 0.00 48.00

VIA DELLA CHIESA PIANO 
DI COREGLIA

0.00 168.00

VIA DI COREGLIA 
ANTELMINELLI

0.00 120.00

VIA DI COREGLIA 
ANTELMINELLI

0.00 11.00

VIA DI NESTRIGNANA 0.00 118.00

VIA SAN LAZZARO 0.00 76.00

VIA DI NESTRIGNANA 0.00 22.00

VIA DI COREGLIA 
ANTELMINELLI

0.00 10.00

VIA DI RENAIO 5.00 0.00

VIA DEL MOLINO 0.00 3.00

VIA DI RENAIO 1.00 0.00

VIA PORRINA 0.00 0.00

VIA DI RENAIO 7.00 0.00

Codice e denominazione impianto di distribuzione 1648

Comune Coreglia Antelminelli

Tipo di gas distribuito

Data e ora inizio esecuzione del percorso 08/04/2020

Sistema di ricerca (veicolare, strumentazione portatile) Veicolare

Codice Strumentazione Protheo MATR.11640
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Elenco vie interessate 
dall'attività Rete ispezionata

Ordine 
dispersione Ubicazione della 

dispersione (indicare 
Via/strada e n° civico)

Note

AP/MP BP

VIA DEL CANTO 0.00 4.00

LOCALITA' CASE DI NENCIO 0.00 27.00

VIA DI COREGLIA 
ANTELMINELLI

0.00 38.00

VIA CASE D'ANDREA 0.00 1.00

LOCALITA' CASE DI NENCIO 0.00 116.00

VIA DEL COLLE 0.00 139.00

VIA DI RENAIO 2.00 0.00

VIA DI RENAIO 4.00 0.00

VIA DI RENAIO 0.00 0.00

VIA DI COREGLIA 
ANTELMINELLI

0.00 4.00

VIA DI NESTRIGNANA 0.00 1.00

VIA DEL COLLE 0.00 17.00

VIA DI RENAIO 1.00 0.00

VIA SAN LAZZARO 0.00 14.00

VIA DI COREGLIA 
ANTELMINELLI

0.00 185.00

VIA DI COREGLIA 
ANTELMINELLI

0.00 6.00

VIA DI RENAIO 11.00 0.00

VIA DI COREGLIA 
ANTELMINELLI

0.00 114.00

VIA PORRINA 0.00 102.00

VIA DELLA CHIESA PIANO 
DI COREGLIA

0.00 73.00

VIA COSIMINI 0.00 33.00

VIA DI NESTRIGNANA 0.00 23.00

VIA DI COREGLIA 
ANTELMINELLI

0.00 6.00

VIA DELLA CHIESA PIANO 
DI COREGLIA

0.00 2.00

VIA DEL COLLE 0.00 150.00

VIA PORRINA 0.00 67.00

VIA DI COREGLIA 
ANTELMINELLI

0.00 244.00

VIA DI COREGLIA 
ANTELMINELLI

0.00 2.00

VIA DI COREGLIA 
ANTELMINELLI

0.00 96.00

LOCALITA' CASE DI NENCIO 0.00 32.00

VIA SAN LAZZARO 0.00 74.00

VIA DI COREGLIA 
ANTELMINELLI

0.00 52.00

VIA PORRINA 0.00 88.00

VIA DEL CANTO 0.00 76.00

Rapporto di Ispezione della rete gas a 
seguito Ricerca Dispersioni

Rapporto di Ispezione 
di rete Pag. 2 di 4



Elenco vie interessate 
dall'attività Rete ispezionata

Ordine 
dispersione Ubicazione della 

dispersione (indicare 
Via/strada e n° civico)

Note

AP/MP BP

VIA DEL CANTO 0.00 91.00

VIA DI RENAIO 1.00 0.00

VIA CASE D'ANDREA 0.00 12.00

VIA CHIUSA 0.00 46.00

VIA DI COREGLIA 
ANTELMINELLI

0.00 24.00

VIA SAN LAZZARO 0.00 70.00

VIA DI COREGLIA 
ANTELMINELLI

0.00 234.00

VIA DI RENAIO 3.00 0.00

VIA DI COREGLIA 
ANTELMINELLI

0.00 59.00

VIA CASE D'ANDREA 0.00 151.00

VIA DI COREGLIA 
ANTELMINELLI

0.00 28.00

VIA DI NESTRIGNANA 0.00 7.00

VIA DEL MOLINO 0.00 211.00

VIA DELLA CHIESA PIANO 
DI COREGLIA

0.00 57.00

VIA DI COREGLIA 
ANTELMINELLI

0.00 16.00

LOCALITA' CASE DI NENCIO 0.00 109.00

VIA TRAVERSA DI VIA SAN 
LAZZARO

0.00 18.00

VIA TRAVERSA DI VIA SAN 
LAZZARO

0.00 41.00

VIA PORRINA 0.00 52.00

VIA DI RENAIO 1.00 0.00

VIA DI RENAIO 80.00 0.00

VIA SAN LORENZO 0.00 112.00

VIA COSIMINI 0.00 62.00

VIA DI RENAIO 50.00 0.00

VIA DEL CANTO 0.00 66.00

VIA CASE D'ANDREA 0.00 155.00

VIA SAN LAZZARO 0.00 7.00

VIA NAZIONALE 0.00 6.00

VIA TRAVERSA DI VIA SAN 
LAZZARO

0.00 37.00

VIA PORRINA 0.00 6.00

VIA DI COREGLIA 
ANTELMINELLI

0.00 6.00

VIA DI COREGLIA 
ANTELMINELLI

0.00 89.00

VIA DI COREGLIA 
ANTELMINELLI

0.00 5.00

VIA NAZIONALE 0.00 124.00
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Elenco vie interessate 
dall'attività Rete ispezionata

Ordine 
dispersione Ubicazione della 

dispersione (indicare 
Via/strada e n° civico)

Note

AP/MP BP

VIA DI RENAIO 85.00 0.00

VIA CASE D'ANDREA 0.00 4.00

VIA DEL CANTO 0.00 5.00

VIA COSIMINI 0.00 2.00

VIA DEI CATERIANI 0.00 63.00

VIA DEL CANTO 0.00 43.00

VIA DI COREGLIA 
ANTELMINELLI

0.00 3.00

VIA DI COREGLIA 
ANTELMINELLI

0.00 9.00

VIA DI COREGLIA 
ANTELMINELLI

0.00 34.00

VIA DELLA CHIESA PIANO 
DI COREGLIA

0.00 5.00

VICOLO DEL TIRO 0.00 109.00

VIA DI RENAIO 1.00 0.00

VIA DEL CANTO 0.00 53.00

VIA SAN LAZZARO 0.00 44.00

VIA TRAVERSA DI VIA SAN 
LAZZARO

0.00 70.00

VIA TRAVERSA DI VIA SAN 
LAZZARO

0.00 1.00

VIA SAN LAZZARO 0.00 56.00

VIA TRAVERSA DI VIA SAN 
LAZZARO

0.00 6.00

VIA DEI CATERIANI 0.00 39.00

VIA SAN LAZZARO 0.00 31.00

VIA NAZIONALE 0.00 78.00

VIA DI COREGLIA 
ANTELMINELLI

0.00 86.00

VIA DI COREGLIA 
ANTELMINELLI

0.00 67.00

VIA DI RENAIO 13.00 0.00

VIA DI NESTRIGNANA 0.00 31.00

VIA DELLA CROCE 0.00 95.00

VIA DI COREGLIA 
ANTELMINELLI

0.00 129.00

VIA NAZIONALE 0.00 1.00

VIA CASE D'ANDREA 0.00 18.00

VIA CASE D'ANDREA 0.00 59.00

Totale metri 265.00 6364.00
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