
Elenco vie interessate 
dall'attività Rete ispezionata

Ordine 
dispersione Ubicazione della 

dispersione (indicare 
Via/strada e n° civico)

Note

AP/MP BP

VIA DI MEZZO 0.00 40.00

VIA DI PIZZORNA 1.00 0.00

VIA DEL CROCIFISSO 0.00 121.00

VIA DELLA STAZIONE 0.00 44.00

VIA DEL PIANO 0.00 0.00

VIA DEL PIANO 4.00 0.00

VIA DEL BRENNERO 0.00 21.00

VIA PONTE D'ORO 0.00 0.00

VIA DELLA STAZIONE 46.00 0.00

VIA DEL PIANO 0.00 0.00

VIA DEL BRENNERO 0.00 0.00

VIA DEL PIANO 1.00 0.00

PIAZZA PONTE D'ORO 2.00 0.00

PIAZZA PONTE D'ORO 75.00 0.00

VIA PONTE D'ORO 0.00 3.00

VIA DELL'AIA 0.00 8.00

VIA PONTE D'ORO 0.00 36.00

VIA DEL BRENNERO 95.00 0.00

VIA DEL PIANO 0.00 16.00

VIA EUROPA UNITA 0.00 110.00

VIA EUROPA UNITA 0.00 51.00

VIA DI PIZZORNA 138.00 0.00

VIA DEL PIANO 137.00 0.00

VIA DEL PIANO 1.00 0.00

VIA DELLA STAZIONE 73.00 0.00

VIA PONTE D'ORO 0.00 0.00

VIA PONTE D'ORO 0.00 0.00

VIA PONTE D'ORO 98.00 0.00

VIA DEL BRENNERO 0.00 2.00

VIA DEL PIANO 3.00 0.00

Codice e denominazione impianto di distribuzione 1649

Comune Borgo a Mozzano

Tipo di gas distribuito

Data e ora inizio esecuzione del percorso 07/04/2020

Sistema di ricerca (veicolare, strumentazione portatile) Veicolare

Codice Strumentazione Protheo MATR.11640
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Elenco vie interessate 
dall'attività Rete ispezionata

Ordine 
dispersione Ubicazione della 

dispersione (indicare 
Via/strada e n° civico)

Note

AP/MP BP

VIA DELLA STAZIONE 0.00 2.00

VIA DELLA STAZIONE 1.00 0.00

VIA DEL PIANO 0.00 3.00

VIA DELLA STAZIONE 121.00 0.00

VIA DELLA STAZIONE 2.00 0.00

VIA DELLA STAZIONE 0.00 109.00

VIA DELLA STAZIONE 73.00 0.00

VIA DI MEZZO 0.00 1.00

VIA DELLA FONTANA 0.00 1.00

PIAZZA PONTE D'ORO 0.00 16.00

VIA DELLA STAZIONE 0.00 2.00

VIA DELLA STAZIONE 3.00 0.00

PIAZZA PONTE D'ORO 0.00 28.00

VIA DEL MULINO 216.00 0.00

VIA DELLA FONTANA 0.00 114.00

VIA DELLA STAZIONE 1.00 0.00

VIA DEL PIANO 0.00 98.00

PIAZZA PONTE D'ORO 3.00 0.00

VIA DEL BRENNERO 1.00 0.00

VIA DEL PIANO 0.00 13.00

VIA DEL PIANO 0.00 0.00

VIA CAMPACCIO 1.00 0.00

VIA DELLA STAZIONE 0.00 16.00

VIA DEL PIANO 0.00 5.00

PIAZZA PONTE D'ORO 0.00 3.00

VIA DELLA STAZIONE 73.00 0.00

VIA DEL BRENNERO 0.00 75.00

VIA DELLA FONTANA 0.00 16.00

VIA DEL BRENNERO 343.00 0.00

VIA DEL BRENNERO 11.00 0.00

VIA DEL PIANO 0.00 13.00

VIA DEL BRENNERO 0.00 0.00

VIA DEL PIANO 0.00 0.00

PIAZZA PONTE D'ORO 3.00 0.00

PIAZZA PONTE D'ORO 0.00 19.00

VIA DI MEZZO 0.00 77.00

VIA DEL PIANO 1.00 0.00

VIA DEL PIANO 11.00 0.00

VIA DEL BRENNERO 0.00 9.00

PIAZZA PONTE D'ORO 0.00 21.00
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Elenco vie interessate 
dall'attività Rete ispezionata

Ordine 
dispersione Ubicazione della 

dispersione (indicare 
Via/strada e n° civico)

Note

AP/MP BP

VIA DELLA FONTANA 0.00 37.00

VIA DEL PIANO 2.00 0.00

PIAZZA PONTE D'ORO 29.00 0.00

PIAZZA PONTE D'ORO 0.00 0.00

VIA EUROPA UNITA 0.00 100.00

VIA DEL BRENNERO 0.00 95.00

PIAZZA PONTE D'ORO 0.00 0.00

VIA DEL PIANO 1.00 0.00

VIA DEL PIANO 159.00 0.00

PIAZZA PONTE D'ORO 18.00 0.00

VIA DEL BRENNERO 2.00 0.00

VIA PONTE D'ORO 2.00 0.00

VIA DELLA CHIESA 0.00 108.00

VIA DEL BRENNERO 0.00 11.00

VIA DEL PIANO 182.00 0.00

VIA DELLA STAZIONE 0.00 44.00

VIA EUROPA UNITA 0.00 102.00

PIAZZA PONTE D'ORO 0.00 60.00

VIA DEL PIANO 0.00 58.00

VIA DELLA STAZIONE 73.00 0.00

VIA DI PIZZORNA 1.00 0.00

VIA DI PIZZORNA 46.00 0.00

VIA DEL PIANO 4.00 0.00

PIAZZA PONTE D'ORO 0.00 14.00

VIA DEL PIANO 159.00 0.00

VIA DEL PIANO 0.00 0.00

VIA CAMPACCIO 295.00 0.00

VIA DEL PIANO 0.00 16.00

VIA DEL PIANO 137.00 0.00

VIA DEL PIANO 0.00 0.00

VIA DEL BRENNERO 0.00 35.00

VIA DEL BRENNERO 0.00 0.00

VIA DI MEZZO 0.00 17.00

VIA DELLA STAZIONE 46.00 0.00

VIA DEL PIANO 0.00 5.00

VIA DEL BRENNERO 0.00 5.00

VIA DEL PIANO 1.00 0.00

Totale metri 2695.00 1800.00
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