
Elenco vie interessate 
dall'attività Rete ispezionata

Ordine 
dispersione Ubicazione della 

dispersione (indicare 
Via/strada e n° civico)

Note

AP/MP BP

VIA DELLE MOLINA 61.00 0.00

VIA DEL POGGIONE 0.00 1.00

VIA DAVID CAMILLI 0.00 18.00

VIA DAVID CAMILLI 0.00 28.00

VIA DEL FORNO 0.00 6.00

VIA DAVID CAMILLI 0.00 13.00

VIA DAVID CAMILLI 0.00 37.00

VIA DAVID CAMILLI 0.00 23.00

VIA DAVID CAMILLI 0.00 44.00

VIA DELLE MOLINA 0.00 5.00

VIA DAVID CAMILLI 0.00 44.00

VIA DELLA MADONNA 0.00 2.00

VIA DEL FORNO 0.00 15.00

VIA SOSSALA 0.00 12.00

VIA SOSSALA 0.00 12.00

VIA DEL FORNO 0.00 9.00

VIA DELLE MOLINA 0.00 27.00

VIA DAVID CAMILLI 0.00 21.00

VIA DELLE MOLINA 10.00 0.00

VIA DELLE MOLINA 40.00 0.00

VIA DELLE MOLINA 20.00 0.00

VIA DELLE MOLINA 37.00 0.00

VIA DELLE MOLINA 21.00 0.00

VIA DELLE MOLINA 10.00 0.00

VIA DAVID CAMILLI 0.00 2.00

VIA SOSSALA 0.00 18.00

VIA DELLE MOLINA 15.00 0.00

VIA DEL POGGIONE 0.00 66.00

VIA DEL POGGIONE 0.00 40.00

VIA DEL FORNO 0.00 2.00

Codice e denominazione impianto di distribuzione 1648

Comune Coreglia Antelminelli

Tipo di gas distribuito

Data e ora inizio esecuzione del percorso 30/05/2018

Sistema di ricerca (veicolare, strumentazione portatile) Portatile

Codice Strumentazione Pedonale METREX2 MATR.9816.14
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Elenco vie interessate 
dall'attività Rete ispezionata

Ordine 
dispersione Ubicazione della 

dispersione (indicare 
Via/strada e n° civico)

Note

AP/MP BP

VIA DEL FORNO 0.00 10.00

VIA DEL POGGIONE 0.00 6.00

VIA DEL POGGIONE 0.00 0.00

VIA DELLE MOLINA 17.00 0.00

VIA DELLE MOLINA 0.00 0.00

VIA DAVID CAMILLI 0.00 1.00

VIA DAVID CAMILLI 0.00 12.00

VIA SOSSALA 0.00 11.00

VIA DEL FORNO 0.00 15.00

VIA DEL FORNO 0.00 9.00

VIA SOSSALA 0.00 5.00

VIA SOSSALA 0.00 12.00

VIA SOSSALA 0.00 12.00

VIA SOSSALA 0.00 18.00

VIA DAVID CAMILLI 0.00 44.00

VIA DELLA MADONNA 0.00 2.00

VIA DAVID CAMILLI 0.00 2.00

VIA DELLA MADONNA 0.00 6.00

VIA DELLA MADONNA 0.00 7.00

VIA DELLA MADONNA 0.00 21.00

VIA DELLA MADONNA 0.00 21.00

VIA DELLA MADONNA 0.00 2.00

VIA DAVID CAMILLI 0.00 2.00

Totale metri 231.00 663.00
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