
Elenco vie interessate 
dall'attività Rete ispezionata

Ordine 
dispersione Ubicazione della 

dispersione (indicare 
Via/strada e n° civico)

Note

AP/MP BP

VIA JACOPO DA 
GHIVIZZANO

0.00 48.00

VIA JACOPO DA 
GHIVIZZANO

0.00 30.00

VIA DI COREGLIA 
ANTELMINELLI

0.00 55.00

S.C.  DELLA GALLONZORA 0.00 31.00

S.C.  DELLA GALLONZORA 0.00 43.00

S.C.  DELLA GALLONZORA 0.00 20.00

S.C.  DELLA GALLONZORA 0.00 3.00

S.C.  DELLA GALLONZORA 0.00 41.00

VIA SAN ROCCO 0.00 114.00

VIA SAN ROCCO 0.00 6.00

LOCALITA' MONTICINO 0.00 51.00

LOCALITA' MONTICINO 0.00 111.00

VIA DEL CANTO 0.00 53.00

VIA DEL CANTO 0.00 66.00

VIA DI COREGLIA 
ANTELMINELLI

0.00 27.00

VIA DI COREGLIA 
ANTELMINELLI

0.00 96.00

VIA DI COREGLIA 
ANTELMINELLI

0.00 244.00

VIA DI COREGLIA 
ANTELMINELLI

0.00 14.00

LOCALITA' CASE DI NENCIO 0.00 27.00

LOCALITA' CASE DI NENCIO 0.00 116.00

VIA DI COREGLIA 
ANTELMINELLI

0.00 28.00

VIA DI COREGLIA 
ANTELMINELLI

0.00 24.00

VIA DI COREGLIA 
ANTELMINELLI

0.00 67.00

VIA DI COREGLIA 
ANTELMINELLI

0.00 34.00

Codice e denominazione impianto di distribuzione 1648

Comune Coreglia Antelminelli

Tipo di gas distribuito

Data e ora inizio esecuzione del percorso 24/03/2022

Sistema di ricerca (veicolare, strumentazione portatile) Veicolare

Codice Strumentazione Protheo MATR.11640
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Elenco vie interessate 
dall'attività Rete ispezionata

Ordine 
dispersione Ubicazione della 

dispersione (indicare 
Via/strada e n° civico)

Note

AP/MP BP

VIA DI COREGLIA 
ANTELMINELLI

0.00 185.00

VIA CASE D'ANDREA 0.00 18.00

VIA CASE D'ANDREA 0.00 151.00

VIA DELLA CROCE 0.00 1.00

VIA SAN LAZZARO 0.00 44.00

VIA SAN LAZZARO 0.00 7.00

VIA CASE D'ANDREA 0.00 155.00

VIA CASE D'ANDREA 0.00 59.00

VIA DI GHIVIZZANO 0.00 88.00

VIA DI GHIVIZZANO 0.00 110.00

VIA DI COREGLIA 
ANTELMINELLI

0.00 59.00

VIA DI COREGLIA 
ANTELMINELLI

0.00 3.00

VIA DI COREGLIA 
ANTELMINELLI

0.00 77.00

VIA DI COREGLIA 
ANTELMINELLI

0.00 89.00

VIA PORRINA 0.00 143.00

VIA PORRINA 0.00 52.00

VIA PORRINA 0.00 88.00

VIA DEL CANTO 0.00 3.00

VIA DEL CANTO 0.00 43.00

VIA DI NESTRIGNANA 0.00 1.00

VIA DI NESTRIGNANA 0.00 139.00

VIA TRAVERSA 0.00 117.00

VIA TRAVERSA 0.00 91.00

VIA DI RENAIO 0.00 5.00

VIA DI COSTA 0.00 7.00

VIA DI COSTA 0.00 5.00

VIA DI COSTA 0.00 46.00

VIA GIROLAMO BASTIANI 0.00 97.00

VIA GIROLAMO BASTIANI 0.00 3.00

VIA DELLE MOLINA 0.00 41.00

VIA DELLE MOLINA 0.00 52.00

VIA DEL MOLINETTO 0.00 65.00

VIA DEL MOLINETTO 0.00 96.00

VIA VECCHIA 0.00 24.00

VIA VECCHIA 0.00 51.00

VIA DELLA STAZIONE 0.00 34.00

VIA DELLA STAZIONE 0.00 3.00

VIA DELLA STAZIONE 0.00 47.00
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Elenco vie interessate 
dall'attività Rete ispezionata

Ordine 
dispersione Ubicazione della 

dispersione (indicare 
Via/strada e n° civico)

Note

AP/MP BP

VIA JACOPO DA 
GHIVIZZANO

0.00 174.00

VIA JACOPO DA 
GHIVIZZANO

0.00 84.00

VIA JACOPO DA 
GHIVIZZANO

0.00 26.00

VIA JACOPO DA 
GHIVIZZANO

0.00 69.00

VIA JACOPO DA 
GHIVIZZANO

0.00 18.00

VIA DI PIANO 0.00 51.00

VIA DI PIANO 0.00 44.00

LOCALITA' MONTICINO 0.00 9.00

VIA TRAVERSA DI VIA SAN 
LAZZARO

0.00 21.00

VIA TRAVERSA DI VIA SAN 
LAZZARO

0.00 18.00

VIA TRAVERSA DI VIA SAN 
LAZZARO

0.00 37.00

VIA TRAVERSA DI VIA SAN 
LAZZARO

0.00 1.00

VIA TRAVERSA DI VIA SAN 
LAZZARO

0.00 70.00

VIA TRAVERSA DI VIA SAN 
LAZZARO

0.00 43.00

LOCALITA' CAMPO D'ANIA 0.00 4.00

VIA DEL CANTO 0.00 91.00

VIA DEL CANTO 0.00 76.00

VIA JACOPO DA 
GHIVIZZANO

0.00 31.00

VIA DEL PRUNO 0.00 125.00

VIA DEL CANTO 0.00 4.00

VIA DI COREGLIA 
ANTELMINELLI

0.00 52.00

VIA DI COREGLIA 
ANTELMINELLI

0.00 86.00

VIA DI RENAIO 0.00 0.00

VIA DI RENAIO 1.00 0.00

VIA DI RENAIO 7.00 0.00

VIA DI RENAIO 0.00 0.00

VIA TRAVERSA DI VIA SAN 
LAZZARO

0.00 8.00

VIA PORRINA 0.00 67.00

VIA PORRINA 0.00 0.00

VIA DI PIANO 0.00 11.00

VIA DI RENAIO 0.00 0.00

VIA DI RENAIO 6.00 0.00
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Elenco vie interessate 
dall'attività Rete ispezionata

Ordine 
dispersione Ubicazione della 

dispersione (indicare 
Via/strada e n° civico)

Note

AP/MP BP

VIA DI RENAIO 0.00 0.00

VIA DI RENAIO 127.00 0.00

VIA DI RENAIO 5.00 0.00

VIA DI RENAIO 296.00 0.00

VIA DI RENAIO 50.00 0.00

VIA DELLA CROCE 0.00 7.00

VIA DI RENAIO 1.00 0.00

VIA DI RENAIO 2.00 0.00

VIA DI RENAIO 3.00 0.00

VIA DI RENAIO 5.00 0.00

VIA DI RENAIO 0.00 0.00

VIA DI RENAIO 0.00 0.00

VIA DI RENAIO 0.00 6.00

VIA DI RENAIO 12.00 0.00

VIA DI PIANO 0.00 3.00

VIA DI PIANO 0.00 61.00

VIA DI RENAIO 265.00 0.00

VIA DI COREGLIA 
ANTELMINELLI

0.00 5.00

VIA DI COREGLIA 
ANTELMINELLI

0.00 114.00

VIA SAN ROCCO 0.00 120.00

VIA SAN ROCCO 0.00 60.00

VIA DELLA CHIESA PIANO 
DI COREGLIA

0.00 2.00

VIA DELLA CHIESA PIANO 
DI COREGLIA

0.00 73.00

VIA NAZIONALE 0.00 1.00

VIA SAN ROCCO 0.00 77.00

VIA DI COREGLIA 
ANTELMINELLI

15.00 0.00

VIA DEL COLLE 0.00 139.00

VIA DEL COLLE 0.00 17.00

VIA DI COSTA 0.00 61.00

VIA DI PIANO 0.00 65.00

VIA DELLA CASETTA 0.00 221.00

VIA DELLA CASETTA 0.00 54.00

VIA DEL MOLINETTO 0.00 14.00

VIA DELLE MOLINA 609.00 0.00

VIA DELLE MOLINA 0.00 52.00

VIA GIROLAMO BASTIANI 0.00 30.00

VIA NAZIONALE 27.00 0.00

VIA DELLE MOLINA 47.00 0.00
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Elenco vie interessate 
dall'attività Rete ispezionata

Ordine 
dispersione Ubicazione della 

dispersione (indicare 
Via/strada e n° civico)

Note

AP/MP BP

VIA DELLE MOLINA 17.00 0.00

VIA DELLE MOLINA 27.00 0.00

VICOLO DI RENAIO 170.00 0.00

VICOLO DI RENAIO 48.00 0.00

VICOLO DI RENAIO 44.00 0.00

VIA DEL COLLE 0.00 150.00

VIA COSIMINI 0.00 293.00

VIA DI RENAIO 64.00 0.00

VIA DI RENAIO 38.00 0.00

VIA DI RENAIO 11.00 0.00

LOCALITA' CASE DI NENCIO 0.00 32.00

VIA DI COREGLIA 
ANTELMINELLI

254.00 0.00

VIA DI COREGLIA 
ANTELMINELLI

61.00 0.00

VIA DI COREGLIA 
ANTELMINELLI

0.00 34.00

VIA DI PIANO 0.00 4.00

VIA DI PIANO 0.00 38.00

VIA JACOPO DA 
GHIVIZZANO

0.00 15.00

VIA SAN LAZZARO 0.00 70.00

VICOLO DI RENAIO 6.00 0.00

VIA DI GHIVIZZANO 72.00 0.00

VIA DI GHIVIZZANO 32.00 0.00

VIA CASE D'ANDREA 0.00 1.00

VIA DI CAMPARLESE 1.00 0.00

VIA DELLE MOLINA 61.00 0.00

VIA SAN LORENZO 0.00 112.00

VIA PORRINA 0.00 102.00

VIA DI RENAIO 4.00 0.00

VIA COSIMINI 0.00 2.00

VIA GATTOLINE 0.00 133.00

VIA JACOPO DA 
GHIVIZZANO

0.00 43.00

VIA VECCHIA 0.00 41.00

VIA VECCHIA 0.00 9.00

VIA DI CAMPARLESE 1.00 0.00

VIA SOBBORGO 0.00 1.00

VIA DI COREGLIA 
ANTELMINELLI

44.00 0.00

VIA DI RENAIO 13.00 0.00

VIA SANTA LUCIA 245.00 0.00
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Elenco vie interessate 
dall'attività Rete ispezionata

Ordine 
dispersione Ubicazione della 

dispersione (indicare 
Via/strada e n° civico)

Note

AP/MP BP

VIA SANTA LUCIA 2.00 0.00

VIA DI COREGLIA 
ANTELMINELLI

81.00 0.00

VIA DI RENAIO 80.00 0.00

VIA DI RENAIO 1.00 0.00

VIA DI RENAIO 1.00 0.00

VIA DI RENAIO 1.00 0.00

VIA DELLE MOLINA 1.00 0.00

VIA DI GHIVIZZANO 0.00 181.00

VIA CASE D'ANDREA 0.00 12.00

VIA DI COREGLIA 
ANTELMINELLI

0.00 6.00

VIA SAN LAZZARO 0.00 31.00

VIA DI COREGLIA 
ANTELMINELLI

0.00 234.00

VIA DELLA CHIESA PIANO 
DI COREGLIA

0.00 57.00

VIA DI COREGLIA 
ANTELMINELLI

0.00 6.00

VIA SANTA LUCIA 140.00 0.00

VIA DELLE MOLINA 15.00 0.00

VIA DI CAMPARLESE 158.00 0.00

VIA DI RENAIO 1.00 0.00

VIA DEL MOLINO 0.00 7.00

VIA SAN ROCCO 0.00 15.00

VIA SOBBORGO 0.00 1.00

VIA SAN LAZZARO 0.00 14.00

VIA DI COREGLIA 
ANTELMINELLI

0.00 2.00

VIA DI COREGLIA 
ANTELMINELLI

0.00 38.00

VIA DELLA CHIESA PIANO 
DI COREGLIA

0.00 168.00

VIA DELLE MOLINA 0.00 144.00

VIA DELLA CASETTA 0.00 51.00

VIA DI COSTA 0.00 48.00

VIA DI RENAIO 0.00 55.00

VIA DI COREGLIA 
ANTELMINELLI

0.00 56.00

VIA COSIMINI 0.00 33.00

VIA DI CAMPARLESE 321.00 0.00

VIA DI RENAIO 9.00 0.00

LOCALITA' MANCIANA 116.00 0.00

VIA DI COREGLIA 
ANTELMINELLI

50.00 0.00
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Elenco vie interessate 
dall'attività Rete ispezionata

Ordine 
dispersione Ubicazione della 

dispersione (indicare 
Via/strada e n° civico)

Note

AP/MP BP

VIA DI COREGLIA 
ANTELMINELLI

304.00 0.00

VIA DI COREGLIA 
ANTELMINELLI

211.00 0.00

VIA DI COREGLIA 
ANTELMINELLI

83.00 0.00

VIA DI COREGLIA 
ANTELMINELLI

147.00 0.00

VIA DI COREGLIA 
ANTELMINELLI

15.00 0.00

VIA SANTA LUCIA 283.00 0.00

VIA SANTA LUCIA 80.00 0.00

VIA DI RENAIO 85.00 0.00

VIA DELLE MOLINA 10.00 0.00

VIA DELLE MOLINA 21.00 0.00

VIA DELLE MOLINA 1.00 0.00

VIA DELLE MOLINA 20.00 0.00

VIA DELLE MOLINA 40.00 0.00

VIA DI RENAIO 1.00 0.00

VIA DI RENAIO 86.00 0.00

VIA DI RENAIO 210.00 0.00

VIA DI CAMPARLESE 104.00 0.00

VIA DI GHIVIZZANO 65.00 0.00

VIA DI GHIVIZZANO 45.00 0.00

VIA NAZIONALE 1.00 0.00

VIA SAN LAZZARO 0.00 74.00

VIA SAN LAZZARO 0.00 23.00

VIA DEI CATERIANI 0.00 63.00

VIA CHIUSA 0.00 46.00

VIA COSIMINI 0.00 62.00

VIA DELLA CROCE 0.00 95.00

VIA SAN LORENZO 0.00 64.00

VIA DI RENAIO 0.00 21.00

VIA DI RENAIO 0.00 39.00

VIA VALGIMIGLI 0.00 2.00

VIA VALGIMIGLI 0.00 8.00

LOCALITA' CASE DI NENCIO 0.00 109.00

VIA SOBBORGO 0.00 27.00

VIA SOBBORGO 0.00 63.00

VIA DELLA MADONNA 0.00 33.00

VIA DEL MOLINO 0.00 211.00

VIA SAN LAZZARO 0.00 56.00

LOCALITA' MONTICINO 0.00 97.00
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Elenco vie interessate 
dall'attività Rete ispezionata

Ordine 
dispersione Ubicazione della 

dispersione (indicare 
Via/strada e n° civico)

Note

AP/MP BP

VIA DI COREGLIA 
ANTELMINELLI

0.00 273.00

VIA SAN ROCCO 0.00 30.00

VIA MANARA VALGIMIGLI 0.00 81.00

VIA DI MARCEGLIO 0.00 8.00

VIA TRAVERSA DI VIA SAN 
LAZZARO

0.00 6.00

VIA DELLA MADONNA 0.00 52.00

VIA SOBBORGO 0.00 3.00

VIA SOBBORGO 0.00 18.00

VIA SOBBORGO 0.00 26.00

CORSO NAZIONALE 0.00 7.00

VIA SAN LAZZARO 0.00 76.00

VIA DI COREGLIA 
ANTELMINELLI

0.00 126.00

VIA DI COREGLIA 
ANTELMINELLI

0.00 131.00

VIA DI GHIVIZZANO 0.00 4.00

VIA DI COREGLIA 
ANTELMINELLI

0.00 120.00

VIA DI PRUNETA 0.00 134.00

VIA DI PRUNETA 0.00 24.00

VIA DI PRUNETA 0.00 27.00

VIA DI NESTRIGNANA 0.00 67.00

VIA DELLA CHIESA PIANO 
DI COREGLIA

0.00 5.00

VIA DI NESTRIGNANA 0.00 118.00

VIA CASE D'ANDREA 0.00 4.00

VIA DELLA MADONNA 0.00 69.00

VIA DELLA MADONNA 0.00 55.00

VIA DELLE MOLINA 0.00 10.00

VIA GIROLAMO BASTIANI 0.00 54.00

PIAZZA IV NOVEMBRE 0.00 55.00

VIA DEL MOLINO 0.00 3.00

VIA DEI CATERIANI 0.00 39.00

VIA DI RENAIO 0.00 91.00

VIA DI RENAIO 0.00 1.00

VIA DI RENAIO 0.00 32.00

VIA DI GHIVIZZANO 0.00 3.00

VICOLO DEL TIRO 0.00 109.00

VIA DI COREGLIA 
ANTELMINELLI

0.00 9.00

VIA DEL CANTO 0.00 5.00

VIA DI NESTRIGNANA 0.00 23.00
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Elenco vie interessate 
dall'attività Rete ispezionata

Ordine 
dispersione Ubicazione della 

dispersione (indicare 
Via/strada e n° civico)

Note

AP/MP BP

VIA NAZIONALE 0.00 34.00

TRAVERSA CASE D'ANDREA 0.00 95.00

VIA GATTOLINE 0.00 18.00

VIA DEL PRUNO 0.00 138.00

VICOLO CARRAIA 0.00 59.00

VIA DELLE MOLINA 0.00 12.00

VIA JACOPO DA 
GHIVIZZANO

0.00 4.00

VIA FRANCESCO 
CASTRACANI

0.00 7.00

VIA PORRINA 0.00 6.00

VIA VECCHIA 0.00 1.00

VIA NAZIONALE 0.00 18.00

VIA NAZIONALE 0.00 52.00

CORSO NAZIONALE 0.00 0.00

VIA DI NESTRIGNANA 0.00 7.00

VIA DI GHIVIZZANO 32.00 0.00

CORSO NAZIONALE 1.00 0.00

VIA NAZIONALE 0.00 1.00

CORSO NAZIONALE 0.00 2.00

VIA DI GHIVIZZANO 2.00 0.00

VIA DELLA STAZIONE 0.00 2.00

CORSO NAZIONALE 0.00 19.00

VIA DEL PRUNO 0.00 9.00

VIA DI NESTRIGNANA 0.00 31.00

VIA TRAVERSA 0.00 4.00

VIA GIROLAMO BASTIANI 0.00 1.00

VIA DI NESTRIGNANA 0.00 22.00

VIA NAZIONALE 52.00 0.00

VIA DELLE MOLINA 0.00 14.00

VIA DELLE MOLINA 14.00 0.00

VIA NAZIONALE 0.00 1.00

VIA NAZIONALE 0.00 6.00

VIA DEL PRUNO 0.00 2.00

CORSO NAZIONALE 0.00 0.00

CORSO NAZIONALE 0.00 1.00

VIA NAZIONALE 0.00 36.00

VIA NAZIONALE 0.00 18.00

VIA NAZIONALE 0.00 33.00

VIA NAZIONALE 0.00 31.00

VIA NAZIONALE 0.00 16.00
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Elenco vie interessate 
dall'attività Rete ispezionata

Ordine 
dispersione Ubicazione della 

dispersione (indicare 
Via/strada e n° civico)

Note

AP/MP BP

VIA NAZIONALE 0.00 94.00

VIA GIROLAMO BASTIANI 0.00 4.00

VIA NAZIONALE 0.00 9.00

VIA NAZIONALE 49.00 0.00

VIA NAZIONALE 1.00 0.00

VIA DI RENAIO 0.00 25.00

VIA DI RENAIO 1.00 0.00

VIA DI RENAIO 265.00 0.00

VIA DI RENAIO 0.00 0.00

VIA DI RENAIO 0.00 0.00

VIA DI RENAIO 127.00 0.00

VIA DI RENAIO 0.00 16.00

VIA DI RENAIO 0.00 5.00

VIA DI RENAIO 0.00 1.00

VIA DI RENAIO 0.00 68.00

VIA DI RENAIO 15.00 0.00

VIA DI RENAIO 0.00 0.00

VIA DI NESTRIGNANA 0.00 30.00

VIA DI NESTRIGNANA 0.00 118.00

VIA DI NESTRIGNANA 0.00 139.00

VIA DI NESTRIGNANA 0.00 1.00

VIA DELLA CHIESA PIANO 
DI COREGLIA

0.00 5.00

VIA DI NESTRIGNANA 0.00 67.00

VIA SAN LAZZARO 0.00 76.00

VIA TRAVERSA DI VIA SAN 
LAZZARO

0.00 6.00

VIA SAN LAZZARO 0.00 56.00

VIA SAN LAZZARO 0.00 23.00

VIA SAN LAZZARO 0.00 74.00

VIA DELLA CHIESA PIANO 
DI COREGLIA

0.00 168.00

VIA SAN LAZZARO 0.00 14.00

VIA TRAVERSA DI VIA SAN 
LAZZARO

0.00 41.00

VIA SAN LAZZARO 0.00 31.00

VIA SAN LAZZARO 0.00 70.00

VIA SAN LAZZARO 0.00 73.00

VIA PORRINA 0.00 67.00

VIA TRAVERSA DI VIA SAN 
LAZZARO

0.00 8.00

VIA TRAVERSA DI VIA SAN 
LAZZARO

0.00 70.00
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Elenco vie interessate 
dall'attività Rete ispezionata

Ordine 
dispersione Ubicazione della 

dispersione (indicare 
Via/strada e n° civico)

Note

AP/MP BP

VIA TRAVERSA DI VIA SAN 
LAZZARO

0.00 1.00

VIA TRAVERSA DI VIA SAN 
LAZZARO

0.00 37.00

VIA TRAVERSA DI VIA SAN 
LAZZARO

0.00 18.00

VIA TRAVERSA DI VIA SAN 
LAZZARO

0.00 21.00

VIA DEL CANTO 0.00 43.00

VIA DEL CANTO 0.00 3.00

VIA SAN LAZZARO 0.00 7.00

VIA SAN LAZZARO 0.00 44.00

VIA DELLA CROCE 0.00 95.00

VIA DELLA CROCE 0.00 7.00

VIA DELLA CROCE 0.00 62.00

VIA DELLA CROCE 0.00 1.00

VIA DEL MOLINO 0.00 211.00

VIA DEL MOLINO 0.00 48.00

VIA DEL MOLINO 0.00 7.00

VIA DEL CANTO 0.00 5.00

VIA DI COREGLIA 
ANTELMINELLI

0.00 22.00

VIA DI COREGLIA 
ANTELMINELLI

0.00 6.00

VIA DI COREGLIA 
ANTELMINELLI

0.00 131.00

VIA DI COREGLIA 
ANTELMINELLI

0.00 126.00

VIA DI COREGLIA 
ANTELMINELLI

0.00 234.00

VIA DI COREGLIA 
ANTELMINELLI

0.00 14.00

VIA DI COREGLIA 
ANTELMINELLI

0.00 244.00

VIA DI COREGLIA 
ANTELMINELLI

0.00 96.00

VIA DI COREGLIA 
ANTELMINELLI

0.00 27.00

VIA DEL CANTO 0.00 66.00

VIA DEL CANTO 0.00 53.00

VIA DI COREGLIA 
ANTELMINELLI

0.00 11.00

VIA DI COREGLIA 
ANTELMINELLI

0.00 4.00

VIA DI COREGLIA 
ANTELMINELLI

0.00 55.00

VIA DI COSTA 0.00 61.00

VIA DI COSTA 0.00 38.00
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Elenco vie interessate 
dall'attività Rete ispezionata

Ordine 
dispersione Ubicazione della 

dispersione (indicare 
Via/strada e n° civico)

Note

AP/MP BP

VIA DI COSTA 0.00 7.00

VIA NAZIONALE 0.00 9.00

VIA NAZIONALE 0.00 3.00

VIA NAZIONALE 0.00 9.00

VIA NAZIONALE 0.00 5.00

VIA CASTRESE 0.00 54.00

VIA GIROLAMO BASTIANI 0.00 30.00

VIA CASTRESE 0.00 54.00

VICOLO DELLA STAZIONE 0.00 77.00

VIA VECCHIA 0.00 41.00

VIA DELLA STAZIONE 0.00 3.00

VIA DELLA STAZIONE 0.00 34.00

VIA VECCHIA 0.00 51.00

VIA DEL PRUNO 0.00 138.00

VIA RINASCIMENTO 0.00 58.00

VIA RINASCIMENTO 0.00 28.00

VIA DEL PRUNO 0.00 125.00

VIA NAZIONALE 14.00 0.00

VIA NAZIONALE 0.00 0.00

VIA NAZIONALE 0.00 0.00

VIA NAZIONALE 0.00 1.00

VIA NAZIONALE 0.00 5.00

VIA NAZIONALE 0.00 47.00

VIA NAZIONALE 0.00 0.00

VIA NAZIONALE 1.00 0.00

VIA NAZIONALE 14.00 0.00

VIA NAZIONALE 0.00 4.00

VIA NAZIONALE 0.00 17.00

CORSO NAZIONALE 1.00 0.00

VIA NAZIONALE 1.00 0.00

Totale metri 6070.00 15937.00

Rapporto di Ispezione della rete gas a 
seguito Ricerca Dispersioni

Rapporto di Ispezione 
di rete Pag. 12 di 12


