
Codice Tubazione Elenco vie/strade o 
mappe interessate 

dall'attività
Rete 

ispezionata

Codice 
presunta 

dispersione

Ubicazione della 
dispersione (indicare 

Via/strada e n° 
civico)

Note

AP/MP BP

TUB010400348248 PIAZZA ALCESTE 
CAMPRIANI

0.00 45.00

TUB000000016131 PIAZZA ALCESTE 
CAMPRIANI

0.00 14.00

TUB030300821600 PIAZZA ALCESTE 
CAMPRIANI

0.00 27.00

TUB000000016215 VIA BANDETTINI 
TERESA TRAVERSA VII

0.00 51.00

TUB029100805514 VIA BANDETTINI 
TERESA TRAVERSA VII

0.00 21.00

TUB000000018617 VIA BUONAGIUNTA 
URBICIANI

0.00 4.00

TUB028760802102 VIA BUONAGIUNTA 
URBICIANI

0.00 62.00

TUB000000034389 VIA BUONAGIUNTA 
URBICIANI

0.00 3.00

TUB024810773366 VIA BUONAGIUNTA 
URBICIANI

0.00 114.00

TUB024810773392 VIA BUONAGIUNTA 
URBICIANI

0.00 40.00

TUB000000018615 VIA BUONAGIUNTA 
URBICIANI

0.00 4.00

TUB028970804972 VIA BUONAGIUNTA 
URBICIANI

0.00 27.00

TUB028760802107 VIA BUONAGIUNTA 
URBICIANI

0.00 18.00

TUB000000018614 VIA BUONAGIUNTA 
URBICIANI

0.00 4.00

TUB024210764056 VIA BUONAGIUNTA 
URBICIANI

0.00 34.00

Codice e denominazione impianto di distribuzione 1645

Comune Lucca

Tipo di gas distribuito (naturale o altro) Gas naturale

Data e ora inizio esecuzione del percorso 23/05/2023

Nome e Cognome Operatore

Condizioni ambientali

Sistema di ricerca (veicolare, strumentazione portatile) Veicolare

Codice Strumentazione Protheo MATR.11640

Tipologia di supporto cartografico utilizzato per 
l'individuazione del tracciato digitale CART

Rif.mappa*/Scala
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TUB07480046650 VIA BUONAGIUNTA 
URBICIANI

0.00 36.00

TUB000000034391 VIA BUONAGIUNTA 
URBICIANI

0.00 3.00

TUB010180317028 VIA BUONAGIUNTA 
URBICIANI

0.00 3.00

TUB000000018616 VIA BUONAGIUNTA 
URBICIANI

0.00 10.00

TUB000000036911 VIA BUONAGIUNTA 
URBICIANI

0.00 6.00

TUB07480046636 VIA BUONAGIUNTA 
URBICIANI

0.00 19.00

TUB024810773383 VIA BUONAGIUNTA 
URBICIANI

0.00 2.00

TUB000000018625 VIA BUONAGIUNTA 
URBICIANI

0.00 3.00

TUB11510425713 VIA BUONAGIUNTA 
URBICIANI

0.00 12.00

TUB000000018624 VIA BUONAGIUNTA 
URBICIANI

0.00 33.00

TUB028790802358 VIA BUONAGIUNTA 
URBICIANI

0.00 5.00

TUB000000018613 VIA BUONAGIUNTA 
URBICIANI

0.00 6.00

TUB000000034390 VIA BUONAGIUNTA 
URBICIANI

0.00 100.00

TUB000000018622 VIA BUONAGIUNTA 
URBICIANI

0.00 1.00

TUB028890804156 VIA BUONAGIUNTA 
URBICIANI TRAVRSA III

0.00 18.00

TUB21760031917 VIA BUONAGIUNTA 
URBICIANI TRAVRSA III

0.00 101.00

TUB028890804157 VIA BUONAGIUNTA 
URBICIANI TRAVRSA III

0.00 6.00

TUB022430735167 VIA BUONAGIUNTA 
URBICIANI TRAVRSA III

0.00 16.00

TUB000000016637 VIA DEI PONSICCHI 0.00 153.00

TUB000000016638 VIA DEI PONSICCHI 0.00 36.00

TUB029100805557 VIA DEI PONSICCHI 0.00 8.00

TUB21760022617 VIA DEL FOSSETTO 0.00 32.00

TUB028960804789 VIA DEL FOSSETTO 0.00 71.00

TUB21760310246 VIA DEL FOSSETTO 0.00 66.00

TUB21760310245 VIA DEL FOSSETTO 0.00 28.00

TUB029510809091 VIA DEL TEMPIETTO 0.00 121.00

TUB029510809094 VIA DEL TEMPIETTO 0.00 0.00

TUB029510809093 VIA DEL TEMPIETTO 0.00 3.00

TUB000000016904 VIA DELLA CELLA 0.00 113.00

TUB030300821646 VIA DELLA CELLA 0.00 154.00

TUB09010174403 VIA DELLA CELLA 0.00 127.00
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TUB012790483098 VIA DELLA CHIESA V 0.00 66.00

TUB09290207695 VIA DELLA CHIESA V 0.00 82.00

TUB000000030470 VIA DELLA CHIESA V 0.00 39.00

TUB012790483099 VIA DELLA CHIESA V 0.00 39.00

TUB012790483101 VIA DELLA CHIESA V 0.00 45.00

TUB15600608340 VIA DELLA CHIESA VIII 0.00 0.00

TUB000000016906 VIA DELLA CHIESA VIII 0.00 85.00

TUB000000016907 VIA DELLA CHIESA VIII 0.00 220.00

TUB000000016966 VIA DELLA CHIESA VIII 0.00 98.00

TUB015600608341 VIA DELLA CHIESA VIII 0.00 0.00

TUB000000018941 VIA DELLA FORMICA 102.00 0.00

TUB000000034423 VIA DELLA FORMICA 1.00 0.00

TUB11430420844 VIA DELLA FORMICA 12.00 0.00

TUB000000018940 VIA DELLA FORMICA 209.00 0.00

TUB000000036208 VIA DELLA FORMICA 46.00 0.00

TUB032100849094 VIA DELLA FORMICA 0.00 0.00

TUB000000018946 VIA DELLA FORMICA 5.00 0.00

TUB000000037253 VIA DELLA FORMICA 7.00 0.00

TUB032100849091 VIA DELLA FORMICA 0.00 0.00

TUB000000018942 VIA DELLA FORMICA 405.00 0.00

TUB10380343458 VIA DELLA FORMICA 44.00 0.00

TUB000000018944 VIA DELLA FORMICA 7.00 0.00

TUB032100849098 VIA DELLA FORMICA 0.00 0.00

TUB000000036209 VIA DELLA FORMICA 6.00 0.00

TUB10400348255 VIA DELLA FORMICA 4.00 0.00

TUB11430420842 VIA DELLA FORMICA 1.00 0.00

TUB032100849093 VIA DELLA FORMICA 8.00 0.00

TUB11020399904 VIA DELLA FORMICA 35.00 0.00

TUB000000018936 VIA DELLA FORMICA 28.00 0.00

TUB000000018943 VIA DELLA FORMICA 7.00 0.00

TUB032100849092 VIA DELLA FORMICA 4.00 0.00

TUB000000037311 VIA DELLA FORMICA 1.00 0.00

TUB000000017020 VIA DELLA FORMICA 0.00 45.00

TUB000000017010 VIA DELLA FORMICA 0.00 14.00

TUB10820394302 VIA DELLA FORMICA 0.00 65.00

TUB000000034230 VIA DELLA FORMICA 0.00 3.00

TUB000000017012 VIA DELLA FORMICA 0.00 42.00

TUB000000017013 VIA DELLA FORMICA 0.00 4.00

TUB029350806587 VIA DELLA FORMICA 0.00 2.00

TUB012690478312 VIA DELLA FORMICA 0.00 4.00
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TUB000000017918 VIA DELLA FORMICA 0.00 9.00

TUB12690478301 VIA DELLA FORMICA 0.00 5.00

TUB000000017015 VIA DELLA FORMICA 0.00 0.00

TUB000000017026 VIA DELLA FORMICA 0.00 1.00

TUB000000034712 VIA DELLA FORMICA 0.00 35.00

TUB000000037218 VIA DELLA FORMICA 0.00 15.00

TUB000000034228 VIA DELLA FORMICA 0.00 17.00

TUB000000017018 VIA DELLA FORMICA 0.00 115.00

TUB000000017009 VIA DELLA FORMICA 0.00 33.00

TUB000000034229 VIA DELLA FORMICA 0.00 4.00

TUB000000017024 VIA DELLA FORMICA 0.00 154.00

TUB10680381097 VIA DELLA FORMICA 0.00 29.00

TUB028960804431 VIA DELLA FORMICA 0.00 29.00

TUB019440687471 VIA DELLA FORMICA 0.00 1.00

TUB000000017014 VIA DELLA FORMICA 0.00 11.00

TUB12690478324 VIA DELLA FORMICA 0.00 114.00

TUB000000037310 VIA DELLA FORMICA 0.00 22.00

TUB000000017011 VIA DELLA FORMICA 0.00 99.00

TUB012690478322 VIA DELLA FORMICA 0.00 2.00

TUB028960804432 VIA DELLA FORMICA 0.00 54.00

TUB029350806850 VIA DELLA FORMICA 0.00 28.00

TUB000000017027 VIA DELLA FORMICA 0.00 1.00

TUB012690478302 VIA DELLA FORMICA 0.00 100.00

TUB000000017025 VIA DELLA FORMICA 0.00 3.00

TUB000000036964 VIA DELLA FORMICA 
TRAVERSA III

0.00 15.00

TUB11680434891 VIA DELLA FORMICA 
TRAVERSA III

0.00 3.00

TUB000000034232 VIA DELLA FORMICA 
TRAVERSA III

0.00 3.00

TUB000000017034 VIA DELLA FORMICA 
TRAVERSA III

0.00 0.00

TUB000000016975 VIA DELLA POLLA 0.00 21.00

TUB021380719147 VIA DELLA POLLA 0.00 11.00

TUB029350806822 VIA DELLE 
FORNACETTE

0.00 40.00

TUB000000017599 VIA DELLE 
FORNACETTE

0.00 30.00

TUB000000017601 VIA DELLE 
FORNACETTE

0.00 55.00

TUB000000017606 VIA DELLE 
FORNACETTE

0.00 3.00

TUB000000017602 VIA DELLE 
FORNACETTE

0.00 27.00
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TUB21760027165 VIA DELLE 
FORNACETTE

0.00 13.00

TUB000000017607 VIA DELLE 
FORNACETTE

0.00 2.00

TUB000000036919 VIA DELLE 
FORNACETTE

0.00 5.00

TUB000000017600 VIA DELLE 
FORNACETTE

0.00 92.00

TUB21760027156 VIA DELLE 
FORNACETTE

0.00 37.00

TUB21760027157 VIA DELLE 
FORNACETTE

0.00 14.00

TUB000000017603 VIA DELLE 
FORNACETTE

0.00 50.00

TUB040380906133 VIA DELLE 
FORNACETTE

0.00 1.00

TUB21760027159 VIA DELLE 
FORNACETTE

0.00 17.00

TUB000000017604 VIA DELLE 
FORNACETTE

0.00 18.00

TUB029350806874 VIA DELLE 
FORNACETTE

0.00 1.00

TUB000000017605 VIA DELLE 
FORNACETTE

0.00 92.00

TUB042270916095 VIA DELLE 
FORNACETTE

0.00 55.00

TUB000000019066 VIA DELLE 
FORNACETTE

65.00 0.00

TUB030480823376 VIA DELLE 
FORNACETTE 
TRAVERSA IV

0.00 72.00

TUB040380906135 VIA DELLE 
FORNACETTE 
TRAVERSA IV

0.00 56.00

TUB030300821604 VIA DEODATO 
ORLANDI

0.00 13.00

TUB028960804463 VIA DEODATO 
ORLANDI

0.00 44.00

TUB000000016519 VIA DEODATO 
ORLANDI

0.00 20.00

TUB000000037086 VIA DI MUGNANO 1.00 0.00

TUB000000036347 VIA DI MUGNANO 1.00 0.00

TUB11430420837 VIA ENRICO MATTEI 12.00 0.00

TUB000000034436 VIA ENRICO MATTEI 6.00 0.00

TUB000000019049 VIA ENRICO MATTEI 1.00 0.00

TUB000000019050 VIA ENRICO SQUAGLIA 0.00 0.00

TUB000000019055 VIA ENRICO SQUAGLIA 2.00 0.00

TUB000000036349 VIA ENRICO SQUAGLIA 14.00 0.00

TUB10820395098 VIA ENRICO SQUAGLIA 99.00 0.00

TUB000000019054 VIA ENRICO SQUAGLIA 1.00 0.00
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Rete 
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TUB000000019052 VIA ENRICO SQUAGLIA 128.00 0.00

TUB000000019051 VIA ENRICO SQUAGLIA 96.00 0.00

TUB000000019053 VIA ENRICO SQUAGLIA 89.00 0.00

TUB000000017504 VIA ENRICO SQUAGLIA 0.00 91.00

TUB000000036346 VIA ENRICO SQUAGLIA 0.00 5.00

TUB000000017502 VIA ENRICO SQUAGLIA 0.00 58.00

TUB000000017505 VIA ENRICO SQUAGLIA 0.00 6.00

TUB000000017507 VIA ENRICO SQUAGLIA 0.00 4.00

TUB000000017500 VIA ENRICO SQUAGLIA 0.00 61.00

TUB000000034276 VIA ENRICO SQUAGLIA 0.00 6.00

TUB10280335443 VIA ENRICO SQUAGLIA 0.00 65.00

TUB000000017503 VIA ENRICO SQUAGLIA 0.00 6.00

TUB030300821697 VIA ENRICO SQUAGLIA 0.00 9.00

TUB000000017501 VIA ENRICO SQUAGLIA 0.00 35.00

TUB000000017506 VIA ENRICO SQUAGLIA 0.00 13.00

TUB11170407949 VIA ENRICO SQUAGLIA 0.00 0.00

TUB000000018017 VIA EUGENIO 
PASSAMONTI

0.00 73.00

TUB000000036916 VIA EUGENIO 
PASSAMONTI

0.00 41.00

TUB009360215299 VIA EUGENIO 
PASSAMONTI

0.00 65.00

TUB030190816862 VIA EUGENIO 
PASSAMONTI

0.00 33.00

TUB000000018015 VIA EUGENIO 
PASSAMONTI

0.00 1.00

TUB030200817306 VIA EUGENIO 
PASSAMONTI

0.00 112.00

TUB10670377911 VIA EUGENIO 
PASSAMONTI

0.00 21.00

TUB000000018016 VIA EUGENIO 
PASSAMONTI

0.00 7.00

TUB000000018018 VIA EUGENIO 
PASSAMONTI

0.00 2.00

TUB000000018014 VIA EUGENIO 
PASSAMONTI

0.00 5.00

TUB030300821607 VIA EUGENIO 
PASSAMONTI

0.00 37.00

TUB12650477500 VIA EUGENIO 
PASSAMONTI

0.00 35.00

TUB000000016636 VIA EUGENIO 
PASSAMONTI

0.00 37.00

TUB000000034710 VIA FONDA I 0.00 210.00

TUB000000016905 VIA FONDA I 0.00 176.00

TUB012500469898 VIA FREDIANO 
FRANCESCONI

0.00 111.00

Rapporto di Ispezione della rete gas a 
seguito Ricerca Dispersioni

Codice
88.05.031

Ediz. 0

Rapporto di Ispezione 
di rete Pag. 6 di 15
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Rete 
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Note
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TUB028690801939 VIA FREDIANO 
FRANCESCONI

0.00 3.00

TUB000000017617 VIA FREDIANO 
FRANCESCONI

0.00 59.00

TUB011100405121 VIA FREDIANO 
FRANCESCONI

0.00 90.00

TUB012510471104 VIA FREDIANO 
FRANCESCONI

0.00 9.00

TUB012020452298 VIA FREDIANO 
FRANCESCONI

0.00 100.00

TUB028690801938 VIA FREDIANO 
FRANCESCONI 
TRAVERSA II

0.00 8.00

TUB21760027285 VIA FREDIANO 
FRANCESCONI 
TRAVERSA II

0.00 5.00

TUB21760027290 VIA FREDIANO 
FRANCESCONI 
TRAVERSA II

0.00 51.00

TUB028690801942 VIA FREDIANO 
FRANCESCONI 
TRAVERSA II

0.00 47.00

TUB10680381125 VIA GIOVANNI 
GUIDICCIONI

0.00 7.00

TUB000000034298 VIA GIOVANNI 
GUIDICCIONI

0.00 9.00

TUB000000017716 VIA GIOVANNI 
GUIDICCIONI

0.00 1.00

TUB000000037295 VIA GIUSEPPE 
UNGARETTI

0.00 6.00

TUB000000037293 VIA GIUSEPPE 
UNGARETTI

0.00 146.00

TUB029350806839 VIA GIUSEPPE 
UNGARETTI

0.00 210.00

TUB000000018612 VIA GIUSEPPE 
UNGARETTI

0.00 1.00

TUB000000019202 VIA GIUSEPPE 
UNGARETTI

357.00 0.00

TUB000000019203 VIA GIUSEPPE 
UNGARETTI

6.00 0.00

TUB11430420845 VIA GIUSEPPE 
UNGARETTI

0.00 0.00

TUB000000018695 VIA LA VIACCIA II 0.00 253.00

TUB021650720797 VIA LEANDRO 
PUCCETTI

0.00 11.00

TUB000000017921 VIA LORENZO 
NOTTOLINI

0.00 18.00

TUB000000034315 VIA LORENZO 
NOTTOLINI

0.00 38.00

TUB000000017927 VIA LORENZO 
NOTTOLINI

0.00 81.00

TUB10380343480 VIA LORENZO 
NOTTOLINI

0.00 0.00
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Codice Tubazione Elenco vie/strade o 
mappe interessate 

dall'attività
Rete 

ispezionata

Codice 
presunta 
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dispersione (indicare 

Via/strada e n° 
civico)

Note

AP/MP BP

TUB000000017933 VIA LORENZO 
NOTTOLINI

0.00 89.00

TUB029320806268 VIA LORENZO 
NOTTOLINI

0.00 22.00

TUB040080901710 VIA LORENZO 
NOTTOLINI

0.00 46.00

TUB029510809089 VIA LORENZO 
NOTTOLINI

0.00 12.00

TUB000000017923 VIA LORENZO 
NOTTOLINI

0.00 2.00

TUB000000017926 VIA LORENZO 
NOTTOLINI

0.00 2.00

TUB21760244980 VIA LORENZO 
NOTTOLINI

0.00 2.00

TUB000000017932 VIA LORENZO 
NOTTOLINI

0.00 46.00

TUB000000017919 VIA LORENZO 
NOTTOLINI

0.00 94.00

TUB000000017924 VIA LORENZO 
NOTTOLINI

0.00 30.00

TUB000000034316 VIA LORENZO 
NOTTOLINI

0.00 158.00

TUB000000017934 VIA LORENZO 
NOTTOLINI

0.00 202.00

TUB11510425647 VIA LORENZO 
NOTTOLINI

0.00 48.00

TUB000000017922 VIA LORENZO 
NOTTOLINI

0.00 2.00

TUB000000019104 VIA LORENZO 
NOTTOLINI

64.00 0.00

TUB000000019103 VIA LORENZO 
NOTTOLINI

108.00 0.00

TUB000000019105 VIA LORENZO 
NOTTOLINI

123.00 0.00

TUB000000037309 VIA LORENZO 
NOTTOLINI

410.00 0.00

TUB040080901707 VIA LORENZO 
NOTTOLINI

0.00 3.00

TUB000000017608 VIA LUIGI FORNACIARI 0.00 126.00

TUB028960804841 VIA LUIGI FORNACIARI 0.00 8.00

TUB028960804832 VIA LUIGI FORNACIARI 0.00 4.00

TUB000000018022 VIA PASSAMONTI 
EUGENIO TRAVERSA II

0.00 4.00

TUB025880783945 VIA PASSAMONTI 
TRAVERSA I

0.00 174.00

TUB028760802062 VIA PASSAMONTI 
TRAVERSA I

0.00 12.00

TUB024240764863 VIA PASSAMONTI 
TRAVERSA I

0.00 29.00

TUB028760802064 VIA PASSAMONTI 
TRAVERSA I

0.00 64.00
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Codice Tubazione Elenco vie/strade o 
mappe interessate 

dall'attività
Rete 

ispezionata

Codice 
presunta 
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dispersione (indicare 

Via/strada e n° 
civico)

Note

AP/MP BP

TUB024810773394 VIA PASSAMONTI 
TRAVERSA I

0.00 1.00

TUB024240764872 VIA PASSAMONTI 
TRAVERSA I

0.00 5.00

TUB025880783943 VIA PASSAMONTI 
TRAVERSA I

0.00 53.00

TUB09300209685 VIA PER GATTAIOLA 0.00 27.00

TUB15600608332 VIA PER GATTAIOLA 0.00 3.00

TUB028110797431 VIA PER GATTAIOLA 0.00 8.00

TUB000000018075 VIA PER GATTAIOLA 0.00 30.00

TUB029320806207 VIA PER GATTAIOLA 0.00 100.00

TUB015600608333 VIA PER GATTAIOLA 0.00 13.00

TUB000000018076 VIA PER GATTAIOLA 0.00 72.00

TUB041070909029 VIA PER GATTAIOLA 0.00 66.00

TUB028110797434 VIA PER GATTAIOLA 0.00 5.00

TUB15600608334 VIA PER GATTAIOLA 0.00 0.00

TUB09300209684 VIA PER GATTAIOLA 0.00 27.00

TUB09290207690 VIA PER GATTAIOLA 0.00 52.00

TUB028790802701 VIA PER GATTAIOLA 0.00 244.00

TUB000000018364 VIA SAN DONATO 0.00 210.00

TUB000000036482 VIA SAN DONATO 0.00 12.00

TUB000000018338 VIA SAN DONATO 0.00 1.00

TUB000000018365 VIA SAN DONATO 0.00 268.00

TUB000000018623 VIA SAN LAZZARO 0.00 32.00

TUB000000018947 VIA SAVONAROLA 13.00 0.00

TUB11680434894 VIA SAVONAROLA 0.00 0.00

TUB11180409951 VIA SAVONAROLA 8.00 0.00

TUB000000018949 VIA SAVONAROLA 4.00 0.00

TUB000000018948 VIA SAVONAROLA 84.00 0.00

TUB000000036212 VIA SAVONAROLA 1.00 0.00

TUB000000036913 VIA SAVONAROLA 1.00 0.00

TUB000000018542 VIA SAVONAROLA 0.00 154.00

TUB000000036915 VIA SAVONAROLA 0.00 19.00

TUB000000036914 VIA SAVONAROLA 0.00 6.00

TUB019450687478 VIA SAVONAROLA 0.00 45.00

TUB000000017033 VIA SAVONAROLA 0.00 62.00

TUB000000017030 VIA SAVONAROLA 0.00 13.00

TUB11180409953 VIA SAVONAROLA 0.00 86.00

TUB000000017031 VIA SAVONAROLA 0.00 33.00

TUB000000034685 VIA SAVONAROLA 0.00 146.00

TUB000000017029 VIA SAVONAROLA 0.00 2.00

TUB000000018543 VIA SAVONAROLA 0.00 3.00
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Codice Tubazione Elenco vie/strade o 
mappe interessate 

dall'attività
Rete 

ispezionata

Codice 
presunta 

dispersione

Ubicazione della 
dispersione (indicare 

Via/strada e n° 
civico)

Note

AP/MP BP

TUB000000034231 VIA SAVONAROLA 0.00 123.00

TUB000000018599 VIA STEFANO 
TOFANELLI

0.00 110.00

TUB000000018601 VIA STEFANO 
TOFANELLI

0.00 130.00

TUB000000018602 VIA STEFANO 
TOFANELLI

0.00 13.00

TUB029350806661 VIA STEFANO 
TOFANELLI

0.00 45.00

TUB10820395097 VIA STEFANO 
TOFANELLI

0.00 3.00

TUB000000034384 VIA STEFANO 
TOFANELLI

0.00 6.00

TUB000000018600 VIA STEFANO 
TOFANELLI

0.00 48.00

TUB000000018598 VIA STEFANO 
TOFANELLI

0.00 10.00

TUB000000016198 VIA TERESA 
BANDETTINI

0.00 49.00

TUB021040715003 VIA TERESA 
BANDETTINI

0.00 19.00

TUB026290786383 VIA TERESA 
BANDETTINI

0.00 7.00

TUB030300821948 VIA TERESA 
BANDETTINI

0.00 48.00

TUB000000034148 VIA TERESA 
BANDETTINI

0.00 11.00

TUB000000016195 VIA TERESA 
BANDETTINI

0.00 7.00

TUB12510471106 VIA TERESA 
BANDETTINI

0.00 3.00

TUB000000016201 VIA TERESA 
BANDETTINI

0.00 60.00

TUB016340635941 VIA TERESA 
BANDETTINI

0.00 19.00

TUB016680646003 VIA TERESA 
BANDETTINI

0.00 53.00

TUB21760645997 VIA TERESA 
BANDETTINI

0.00 1.00

TUB000000034531 VIA TERESA 
BANDETTINI

0.00 8.00

TUB000000016204 VIA TERESA 
BANDETTINI

0.00 20.00

TUB028960804445 VIA TERESA 
BANDETTINI

0.00 1.00

TUB16340635942 VIA TERESA 
BANDETTINI

0.00 1.00

TUB000000016203 VIA TERESA 
BANDETTINI

0.00 61.00

TUB000000034594 VIA TERESA 
BANDETTINI

0.00 2.00

TUB028760802250 VIA TERESA 
BANDETTINI

0.00 59.00
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Codice Tubazione Elenco vie/strade o 
mappe interessate 

dall'attività
Rete 

ispezionata

Codice 
presunta 

dispersione

Ubicazione della 
dispersione (indicare 

Via/strada e n° 
civico)

Note

AP/MP BP

TUB000000016205 VIA TERESA 
BANDETTINI

0.00 1.00

TUB21760490704 VIA TERESA 
BANDETTINI

0.00 44.00

TUB16340635944 VIA TERESA 
BANDETTINI

0.00 7.00

TUB000000016212 VIA TERESA 
BANDETTINI

0.00 3.00

TUB21760645998 VIA TERESA 
BANDETTINI

0.00 73.00

TUB043000918670 VIA TERESA 
BANDETTINI

0.00 6.00

TUB021040715002 VIA TERESA 
BANDETTINI

0.00 30.00

TUB000000016211 VIA TERESA 
BANDETTINI

0.00 0.00

TUB021040715001 VIA TERESA 
BANDETTINI

0.00 5.00

TUB12510471100 VIA TERESA 
BANDETTINI

0.00 54.00

TUB21760491501 VIA TERESA 
BANDETTINI

0.00 14.00

TUB12510471105 VIA TERESA 
BANDETTINI

0.00 4.00

TUB11680434732 VIA TERESA 
BANDETTINI

7.00 0.00

TUB000000034404 VIA TERESA 
BANDETTINI

0.00 0.00

TUB021040714999 VIA TERESA 
BANDETTINI

1.00 0.00

TUB021040715004 VIA TERESA 
BANDETTINI

0.00 0.00

TUB000000034405 VIA TERESA 
BANDETTINI

1.00 0.00

TUB000000018785 VIA TERESA 
BANDETTINI

101.00 0.00

TUB021040714998 VIA TERESA 
BANDETTINI

11.00 0.00

TUB021040715005 VIA TERESA 
BANDETTINI

0.00 0.00

TUB10680381107 VIA TERESA 
BANDETTINI

2.00 0.00

TUB000000036492 VIA TERESA 
BANDETTINI

337.00 0.00

TUB10670379545 VIA TERESA 
BANDETTINI

1.00 0.00

TUB016680645579 VIA TERESA 
BANDETTINI 
TRAVERSA V

0.00 37.00

TUB16680646011 VIA TERESA 
BANDETTINI 
TRAVERSA V

0.00 40.00
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Codice Tubazione Elenco vie/strade o 
mappe interessate 

dall'attività
Rete 

ispezionata

Codice 
presunta 

dispersione

Ubicazione della 
dispersione (indicare 

Via/strada e n° 
civico)

Note

AP/MP BP

TUB036440876847 VIA TERESA 
BANDETTINI 
TRAVERSA V

0.00 1.00

TUB015700612335 VIA TERESA 
BANDETTINI 
TRAVERSA VI

0.00 106.00

TUB000000018628 VIA VINCENZO 
CIVITALI

0.00 48.00

TUB012650477511 VIA VINCENZO 
CONSANI

0.00 0.00

TUB028960804457 VIA VINCENZO 
CONSANI

0.00 9.00

TUB012620476300 VIA VINCENZO 
CONSANI

0.00 15.00

TUB028960804817 VIA VINCENZO 
CONSANI

0.00 10.00

TUB012650477512 VIA VINCENZO 
CONSANI

0.00 6.00

TUB012650477502 VIA VINCENZO 
CONSANI

0.00 7.00

TUB028960804452 VIA VINCENZO 
CONSANI

0.00 2.00

TUB19010683361 VIALE DI SAN 
CONCORDIO

8.00 0.00

TUB000000019190 VIALE DI SAN 
CONCORDIO

1.00 0.00

TUB000000034454 VIALE DI SAN 
CONCORDIO

62.00 0.00

TUB000000019188 VIALE DI SAN 
CONCORDIO

1.00 0.00

TUB000000037233 VIALE DI SAN 
CONCORDIO

46.00 0.00

TUB000000019189 VIALE DI SAN 
CONCORDIO

11.00 0.00

TUB000000019191 VIALE DI SAN 
CONCORDIO

8.00 0.00

TUB029070805164 VIALE DI SAN 
CONCORDIO

0.00 11.00

TUB030300821719 VIALE DI SAN 
CONCORDIO

0.00 5.00

TUB000000018306 VIALE DI SAN 
CONCORDIO

0.00 48.00

TUB000000018296 VIALE DI SAN 
CONCORDIO

0.00 33.00

TUB000000037222 VIALE DI SAN 
CONCORDIO

0.00 32.00

TUB000000018311 VIALE DI SAN 
CONCORDIO

0.00 5.00

TUB000000018304 VIALE DI SAN 
CONCORDIO

0.00 18.00

TUB000000034355 VIALE DI SAN 
CONCORDIO

0.00 5.00
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Codice Tubazione Elenco vie/strade o 
mappe interessate 

dall'attività
Rete 

ispezionata

Codice 
presunta 

dispersione

Ubicazione della 
dispersione (indicare 

Via/strada e n° 
civico)

Note

AP/MP BP

TUB030200817200 VIALE DI SAN 
CONCORDIO

0.00 44.00

TUB000000037235 VIALE DI SAN 
CONCORDIO

0.00 7.00

TUB000000018316 VIALE DI SAN 
CONCORDIO

0.00 167.00

TUB000000018294 VIALE DI SAN 
CONCORDIO

0.00 4.00

TUB000000018302 VIALE DI SAN 
CONCORDIO

0.00 3.00

TUB000000034353 VIALE DI SAN 
CONCORDIO

0.00 5.00

TUB000000018312 VIALE DI SAN 
CONCORDIO

0.00 21.00

TUB000000018309 VIALE DI SAN 
CONCORDIO

0.00 1.00

TUB10380342675 VIALE DI SAN 
CONCORDIO

0.00 16.00

TUB000000037210 VIALE DI SAN 
CONCORDIO

0.00 28.00

TUB000000018308 VIALE DI SAN 
CONCORDIO

0.00 0.00

TUB10380342672 VIALE DI SAN 
CONCORDIO

0.00 84.00

TUB030200817103 VIALE DI SAN 
CONCORDIO

0.00 131.00

TUB000000037221 VIALE DI SAN 
CONCORDIO

0.00 44.00

TUB000000034352 VIALE DI SAN 
CONCORDIO

0.00 7.00

TUB000000016069 VIALE DI SAN 
CONCORDIO

0.00 62.00

TUB000000037312 VIALE DI SAN 
CONCORDIO

0.00 1.00

TUB000000018310 VIALE DI SAN 
CONCORDIO

0.00 13.00

TUB000000034354 VIALE DI SAN 
CONCORDIO

0.00 12.00

TUB000000018325 VIALE DI SAN 
CONCORDIO

0.00 108.00

TUB000000018301 VIALE DI SAN 
CONCORDIO

0.00 58.00

TUB000000018303 VIALE DI SAN 
CONCORDIO

0.00 9.00

TUB030200817198 VIALE DI SAN 
CONCORDIO

0.00 5.00

TUB030300821721 VIALE DI SAN 
CONCORDIO

0.00 58.00

TUB000000018295 VIALE DI SAN 
CONCORDIO

0.00 3.00

TUB000000034695 VIALE DI SAN 
CONCORDIO

0.00 1.00
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Codice Tubazione Elenco vie/strade o 
mappe interessate 

dall'attività
Rete 

ispezionata

Codice 
presunta 

dispersione

Ubicazione della 
dispersione (indicare 

Via/strada e n° 
civico)

Note

AP/MP BP

TUB000000018297 VIALE DI SAN 
CONCORDIO

0.00 56.00

TUB000000018305 VIALE DI SAN 
CONCORDIO

0.00 5.00

TUB000000037236 VIALE DI SAN 
CONCORDIO

0.00 4.00

TUB030200817192 VIALE DI SAN 
CONCORDIO

0.00 13.00

TUB000000018307 VIALE DI SAN 
CONCORDIO

0.00 1.00

TUB000000018326 VIALE DI SAN 
CONCORDIO

0.00 5.00

TUB037410883846 VIALE DI SAN 
CONCORDIO 
TRAVERSA II

0.00 40.00

TUB028960804408 VIALE DI SAN 
CONCORDIO 
TRAVERSA II

0.00 24.00

TUB000000018324 VIALE DI SAN 
CONCORDIO 
TRAVERSA II

0.00 17.00

TUB000000017537 VIALE EUROPA 0.00 0.00

TUB000000036355 VIALE EUROPA 5.00 0.00

TUB000000019060 VIALE EUROPA 0.00 0.00

TUB000000017536 VIALE EUROPA 0.00 0.00

TUB000000017538 VIALE EUROPA 0.00 28.00

TUB000000037294 VIALE EUROPA 0.00 37.00

TUB000000017541 VIALE EUROPA 0.00 1.00

TUB030750828770 VIALE EUROPA 0.00 148.00

TUB000000034279 VIALE EUROPA 0.00 7.00

TUB000000019059 VIALE EUROPA 1.00 0.00

TUB11680434949 VIALE EUROPA 1.00 0.00

TUB000000036356 VIALE EUROPA 1.00 0.00

TUB000000019058 VIALE EUROPA 1.00 0.00

TUB000000019057 VIALE EUROPA 46.00 0.00

TUB000000017540 VIALE EUROPA 0.00 0.00

TUB11680434947 VIALE EUROPA 0.00 1.00

TUB000000017539 VIALE EUROPA 0.00 6.00

TUB000000036354 VIALE EUROPA 0.00 6.00

TUB000000034280 VIALE EUROPA 0.00 108.00

TUB030750828771 VIALE EUROPA 0.00 1.00

Totale metri 3279.0
0

12755.
00

NOTE

Elaborati sistemi d'ispezione:
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Altra documentazione esplicativa da allegare:

Data: Firma dell'Operatore:

* nel caso di utilizzo di supporto cartaceo

Allegato n° 5 alla l. 27/n "Ricerca programmata dispersioni su rete gas"
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