
Codice Tubazione Elenco vie/strade o 
mappe interessate 

dall'attività
Rete 

ispezionata

Codice 
presunta 

dispersione

Ubicazione della 
dispersione (indicare 

Via/strada e n° 
civico)

Note

AP/MP BP

TUB000000034133 1.00 0.00

TUB000000035943 0.00 0.00

TUB11520426111 0.00 46.00

TUB000000015086 0.00 5.00

TUB09230202434 0.00 128.00

TUB000000034119 0.00 32.00

TUB10630376288 0.00 51.00

TUB000000015158 105.00 0.00

TUB11680435602 0.00 0.00

TUB000000015172 116.00 0.00

TUB000000015160 37.00 0.00

TUB09230202428 114.00 0.00

TUB030220818476 0.00 2.00

TUB000000015096 0.00 82.00

TUB09230202444 10.00 0.00

TUB09230202447 13.00 0.00

TUB000000015140 2.00 0.00

TUB000000015164 108.00 0.00

TUB09230202440 26.00 0.00

TUB000000035933 18.00 0.00

TUB000000034605 249.00 0.00

TUB12430466704 0.00 0.00

TUB037340883016 217.00 0.00

Codice e denominazione impianto di distribuzione 1647

Comune Gallicano

Tipo di gas distribuito (naturale o altro) Gas naturale

Data e ora inizio esecuzione del percorso 16/08/2023

Nome e Cognome Operatore

Condizioni ambientali

Sistema di ricerca (veicolare, strumentazione portatile) Veicolare

Codice Strumentazione Protheo MATR.11640

Tipologia di supporto cartografico utilizzato per 
l'individuazione del tracciato digitale CART

Rif.mappa*/Scala
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Codice Tubazione Elenco vie/strade o 
mappe interessate 

dall'attività
Rete 

ispezionata

Codice 
presunta 

dispersione

Ubicazione della 
dispersione (indicare 

Via/strada e n° 
civico)

Note

AP/MP BP

TUB12500469506 81.00 0.00

TUB09230202448 3.00 0.00

TUB012440467499 1.00 0.00

TUB030220818475 19.00 0.00

TUB000000015053 0.00 1.00

TUB000000015165 73.00 0.00

TUB09230202441 629.00 0.00

TUB000000015056 0.00 6.00

TUB000000034608 131.00 0.00

TUB000000034592 130.00 0.00

TUB10630376290 0.00 1.00

TUB07450044218 0.00 0.00

TUB000000015167 122.00 0.00

TUB11680435636 0.00 27.00

TUB000000035952 0.00 0.00

TUB000000036875 161.00 0.00

TUB11220409567 0.00 0.00

TUB000000035944 1.00 0.00

TUB000000015098 0.00 42.00

TUB21760435625 14.00 0.00

TUB000000035947 1.00 0.00

TUB000000015173 17.00 0.00

TUB000000035942 0.00 0.00

TUB000000015122 0.00 0.00

TUB000000015162 37.00 0.00

TUB12500469499 1.00 0.00

TUB11680435608 7.00 0.00

TUB000000015155 1.00 0.00

TUB000000034121 0.00 3.00

TUB11680435637 0.00 0.00

TUB000000035901 2.00 0.00

TUB09230202433 126.00 0.00

TUB000000015181 9.00 0.00

TUB000000015163 259.00 0.00

TUB21760015992 0.00 0.00

TUB000000034527 52.00 0.00

TUB000000015138 0.00 0.00

TUB000000035941 85.00 0.00

TUB09230202431 66.00 0.00

TUB08100073889 146.00 0.00
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Codice Tubazione Elenco vie/strade o 
mappe interessate 

dall'attività
Rete 

ispezionata

Codice 
presunta 

dispersione

Ubicazione della 
dispersione (indicare 

Via/strada e n° 
civico)

Note

AP/MP BP

TUB000000036876 1.00 0.00

TUB12520471898 112.00 0.00

TUB030220818268 183.00 0.00

TUB09230202445 23.00 0.00

TUB12500469501 63.00 0.00

TUB000000015161 271.00 0.00

TUB000000035904 71.00 0.00

TUB000000015125 0.00 41.00

TUB09280204897 169.00 0.00

TUB000000034135 2.00 0.00

TUB000000015146 1.00 0.00

TUB000000015097 0.00 10.00

TUB000000015157 158.00 0.00

TUB11680435600 7.00 0.00

TUB000000035940 0.00 0.00

TUB11680435610 0.00 7.00

TUB000000015159 53.00 0.00

TUB000000035948 1.00 0.00

TUB000000015132 0.00 0.00

TUB000000015136 5.00 0.00

TUB11190409554 0.00 23.00

TUB09230202437 43.00 0.00

TUB000000036874 0.00 0.00

TUB21760435626 1.00 0.00

TUB012440467498 2.00 0.00

TUB000000015166 3.00 0.00

TUB11680435603 0.00 1.00

TUB030220818298 LOCALITA' AL SANO 0.00 1.00

TUB000000015239 LOCALITA' AL SANO 0.00 63.00

TUB000000015113 LOCALITA' AL SANO 0.00 2.00

TUB030220818296 LOCALITA' AL SANO 0.00 30.00

TUB11520426114 LOCALITA' AL SANO 0.00 9.00

TUB000000015241 LOCALITA' AL SANO 0.00 57.00

TUB000000036882 LOCALITA' AL SANO 0.00 21.00

TUB030220818277 LOCALITA' LE 
CAPANNE

0.00 58.00

TUB21760435627 LOCALITA' LE 
CAPANNE

0.00 0.00

TUB21760015963 LOCALITA' LE 
CAPANNE

1.00 0.00

TUB030220818274 LOCALITA' LE 
CAPANNE

0.00 9.00
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Codice Tubazione Elenco vie/strade o 
mappe interessate 

dall'attività
Rete 

ispezionata

Codice 
presunta 

dispersione

Ubicazione della 
dispersione (indicare 

Via/strada e n° 
civico)

Note

AP/MP BP

TUB21760435629 LOCALITA' LE 
CAPANNE

26.00 0.00

TUB21760215331 LOCALITA' LE 
CAPANNE

0.00 1.00

TUB21760435630 LOCALITA' LE 
CAPANNE

0.00 0.00

TUB21760435628 LOCALITA' LE 
CAPANNE

0.00 53.00

TUB000000034137 LOCALITA' ZINEPRI 0.00 0.00

TUB000000015153 LOCALITA' ZINEPRI 127.00 0.00

TUB12510471501 LOCALITA' ZINEPRI 1.00 0.00

TUB11180409151 LOCALITA' ZINEPRI 9.00 0.00

TUB08300091923 LOCALITA' ZINEPRI 21.00 0.00

TUB08300091926 LOCALITA' ZINEPRI 50.00 0.00

TUB12500469503 LOCALITA' ZINEPRI 1.00 0.00

TUB000000034136 LOCALITA' ZINEPRI 155.00 0.00

TUB000000015150 LOCALITA' ZINEPRI 113.00 0.00

TUB000000015156 LOCALITA' ZINEPRI 0.00 0.00

TUB000000034669 LOCALITA' ZINEPRI 1.00 0.00

TUB000000034670 LOCALITA' ZINEPRI 0.00 0.00

TUB000000015154 LOCALITA' ZINEPRI 70.00 0.00

TUB12500469505 LOCALITA' ZINEPRI 1.00 0.00

TUB000000034128 PIAZZA DEL POPOLO 0.00 20.00

TUB000000015107 PIAZZA DEL POPOLO 0.00 53.00

TUB030220818398 PIAZZA DEL POPOLO 0.00 28.00

TUB000000015095 PIAZZA DEL POPOLO 0.00 11.00

TUB030220818414 PIAZZA DEL POPOLO 0.00 0.00

TUB000000036865 PIAZZA VITTORIO 
EMANUELE III

0.00 11.00

TUB000000015100 PIAZZA VITTORIO 
EMANUELE III

0.00 19.00

TUB000000034123 PIAZZA VITTORIO 
EMANUELE III

0.00 2.00

TUB09280204902 S.P.  CALAVORNO 
CAMPIA (N. 20)

363.00 0.00

TUB09280204894 S.P.  CALAVORNO 
CAMPIA (N. 20)

110.00 0.00

TUB09280204906 S.P.  CALAVORNO 
CAMPIA (N. 20)

40.00 0.00

TUB09280204892 S.P.  CALAVORNO 
CAMPIA (N. 20)

251.00 0.00

TUB09280204895 S.P.  CALAVORNO 
CAMPIA (N. 20)

91.00 0.00

TUB000000015148 S.P.  CALAVORNO 
CAMPIA (N. 20)

132.00 0.00

TUB000000035903 S.P.  CALAVORNO 
CAMPIA (N. 20)

35.00 0.00
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Codice Tubazione Elenco vie/strade o 
mappe interessate 

dall'attività
Rete 

ispezionata

Codice 
presunta 

dispersione

Ubicazione della 
dispersione (indicare 

Via/strada e n° 
civico)

Note

AP/MP BP

TUB09280204904 S.P.  CALAVORNO 
CAMPIA (N. 20)

520.00 0.00

TUB000000015066 VIA ALLA ROSSA 0.00 106.00

TUB09280204882 VIA ALLA ROSSA 0.00 37.00

TUB000000035917 VIA BARTOLINI 0.00 0.00

TUB000000015151 VIA BARTOLINI 4.00 0.00

TUB000000036867 VIA BARTOLINI 134.00 0.00

TUB000000036868 VIA BARTOLINI 1.00 0.00

TUB000000015170 VIA BARTOLINI 48.00 0.00

TUB000000015168 VIA BARTOLINI 6.00 0.00

TUB000000015169 VIA BARTOLINI 103.00 0.00

TUB000000015115 VIA BARTOLINI 0.00 22.00

TUB000000015171 VIA BARTOLINI 51.00 0.00

TUB11780440648 VIA BARTOLINI 18.00 0.00

TUB000000015117 VIA BARTOLINI 0.00 15.00

TUB11780440647 VIA BARTOLINI 12.00 0.00

TUB000000015149 VIA BARTOLINI 1.00 0.00

TUB000000035953 VIA BARTOLINI 1.00 0.00

TUB000000035923 VIA BARTOLINI 24.00 0.00

TUB000000035915 VIA BARTOLINI 6.00 0.00

TUB000000036869 VIA BEATA ELENA 
GUERRA

0.00 48.00

TUB000000034109 VIA BEATA ELENA 
GUERRA

0.00 69.00

TUB000000015055 VIA BEATA ELENA 
GUERRA

0.00 13.00

TUB030220818396 VIA CAVOUR 0.00 9.00

TUB036850881367 VIA DEBBIALI 0.00 80.00

TUB000000036881 VIA DEBBIALI 0.00 6.00

TUB030220818356 VIA DEBBIALI 0.00 38.00

TUB000000015091 VIA DEBBIALI 0.00 1.00

TUB036850881370 VIA DEBBIALI 0.00 9.00

TUB000000015111 VIA DEBBIALI 0.00 100.00

TUB030220818343 VIA DEBBIALI 0.00 59.00

TUB09850272995 VIA DEBBIALI 0.00 55.00

TUB030220818349 VIA DEBBIALI 0.00 8.00

TUB030220818345 VIA DEBBIALI 0.00 31.00

TUB09850272996 VIA DEBBIALI 0.00 28.00

TUB030220818352 VIA DEBBIALI 0.00 62.00

TUB030220818351 VIA DEBBIALI 0.00 1.00

TUB000000015093 VIA DEI CIPRESSI 0.00 47.00

TUB000000015094 VIA DEI CIPRESSI 0.00 10.00

Rapporto di Ispezione della rete gas a 
seguito Ricerca Dispersioni

Codice
88.05.031

Ediz. 0

Rapporto di Ispezione 
di rete Pag. 5 di 12



Codice Tubazione Elenco vie/strade o 
mappe interessate 

dall'attività
Rete 

ispezionata

Codice 
presunta 

dispersione

Ubicazione della 
dispersione (indicare 

Via/strada e n° 
civico)

Note

AP/MP BP

TUB09260203274 VIA DEL BARADELLO 0.00 34.00

TUB000000015085 VIA DEL BARADELLO 0.00 23.00

TUB036440876447 VIA DEL PICCHIO 0.00 43.00

TUB035040867793 VIA DEL PICCHIO 0.00 0.00

TUB09290207684 VIA DEL PICCHIO 0.00 1.00

TUB21760482700 VIA DEL PICCHIO 0.00 0.00

TUB035040867796 VIA DEL PICCHIO 0.00 8.00

TUB21760015764 VIA DEL PICCHIO 0.00 40.00

TUB21760482701 VIA DEL PICCHIO 0.00 32.00

TUB21760435623 VIA DEL PICCHIO 0.00 1.00

TUB21760482703 VIA DEL PICCHIO 0.00 0.00

TUB21760015761 VIA DEL PICCHIO 0.00 25.00

TUB09290207685 VIA DEL PICCHIO 0.00 26.00

TUB21760482699 VIA DEL PICCHIO 0.00 0.00

TUB000000015127 VIA DEL PICCHIO 0.00 3.00

TUB09280204909 VIA DEL PONTE 0.00 65.00

TUB000000036871 VIA DEL PONTE 0.00 3.00

TUB000000035913 VIA DEL PONTE 51.00 0.00

TUB000000015072 VIA DEL PONTE 0.00 104.00

TUB11680435633 VIA DEL PONTE 0.00 1.00

TUB000000015071 VIA DEL PONTE 0.00 61.00

TUB11680435632 VIA DEL PONTE 1.00 0.00

TUB000000015118 VIA DELLA BARCA 0.00 0.00

TUB000000015184 VIA DELLA BARCA 0.00 0.00

TUB11680435613 VIA DELLA BARCA 12.00 0.00

TUB000000035945 VIA DELLA BARCA 0.00 0.00

TUB030220818264 VIA DELLA CHIESA 0.00 69.00

TUB000000015126 VIA DELLA CHIESA 0.00 18.00

TUB030220818267 VIA DELLA CHIESA 0.00 93.00

TUB000000015073 VIA DELLA RENA 0.00 22.00

TUB028790802398 VIA DELLA RENA 0.00 65.00

TUB000000034113 VIA DELLA RENA 0.00 29.00

TUB09230202450 VIA DELLA RENA 0.00 23.00

TUB000000036873 VIA DELLA RENA 125.00 0.00

TUB030220818278 VIA DELLA RENA 0.00 37.00

TUB000000015142 VIA DELLA RENA 5.00 0.00

TUB000000015139 VIA DELLA RENA 93.00 0.00

TUB030220818282 VIA DELLA RENA 0.00 111.00

TUB09270204093 VIA DELLA RENA 0.00 12.00

TUB09260203254 VIA DELLA RENA 0.00 148.00
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Codice Tubazione Elenco vie/strade o 
mappe interessate 

dall'attività
Rete 

ispezionata

Codice 
presunta 

dispersione

Ubicazione della 
dispersione (indicare 

Via/strada e n° 
civico)

Note

AP/MP BP

TUB030220818284 VIA DELLA RENA 0.00 231.00

TUB000000035902 VIA DELLA RENA 2.00 0.00

TUB000000036872 VIA DELLA RENA 0.00 1.00

TUB000000034589 VIA DELLA 
REPUBBLICA

0.00 50.00

TUB09300210083 VIA DELLA 
REPUBBLICA

0.00 5.00

TUB000000015101 VIA DELLA 
REPUBBLICA

0.00 87.00

TUB09230202427 VIA DELLA 
REPUBBLICA

41.00 0.00

TUB000000034524 VIA DELLA 
REPUBBLICA

0.00 7.00

TUB000000015087 VIA DELLA 
REPUBBLICA

0.00 7.00

TUB000000015083 VIA DELLA 
REPUBBLICA

0.00 1.00

TUB000000034118 VIA DELLA 
REPUBBLICA

0.00 33.00

TUB030220818336 VIA DELLA 
REPUBBLICA

0.00 20.00

TUB000000034603 VIA DELLA 
REPUBBLICA

0.00 1.00

TUB21760475903 VIA DELLA 
REPUBBLICA

0.00 10.00

TUB09270204083 VIA DELLA 
REPUBBLICA

79.00 0.00

TUB21760475902 VIA DELLA 
REPUBBLICA

0.00 28.00

TUB030220818314 VIA DELLA 
REPUBBLICA

0.00 58.00

TUB000000034124 VIA DELLA 
REPUBBLICA

0.00 70.00

TUB000000034667 VIA DELLA 
REPUBBLICA

0.00 1.00

TUB000000015084 VIA DELLA 
REPUBBLICA

0.00 30.00

TUB12590475900 VIA DELLA 
REPUBBLICA

0.00 0.00

TUB028790802323 VIA DELLA 
REPUBBLICA

0.00 65.00

TUB028790802321 VIA DELLA 
REPUBBLICA

0.00 6.00

TUB09270204085 VIA DELLA 
REPUBBLICA

128.00 0.00

TUB000000015143 VIA DELLA 
REPUBBLICA

49.00 0.00

TUB09300210086 VIA DELLA 
REPUBBLICA

114.00 0.00

TUB09300210091 VIA DELLA 
REPUBBLICA

0.00 21.00
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Codice Tubazione Elenco vie/strade o 
mappe interessate 

dall'attività
Rete 

ispezionata

Codice 
presunta 

dispersione

Ubicazione della 
dispersione (indicare 

Via/strada e n° 
civico)

Note

AP/MP BP

TUB12590475899 VIA DELLA 
REPUBBLICA

0.00 4.00

TUB000000015116 VIA DELLA 
REPUBBLICA

0.00 5.00

TUB000000034668 VIA DELLA 
REPUBBLICA

0.00 39.00

TUB000000015144 VIA DELLA 
REPUBBLICA

85.00 0.00

TUB030220818340 VIA DELLA 
REPUBBLICA

0.00 47.00

TUB09270204089 VIA DELLA 
REPUBBLICA

0.00 43.00

TUB09300210089 VIA DELLA 
REPUBBLICA

20.00 0.00

TUB000000015090 VIA DELLA 
REPUBBLICA

0.00 113.00

TUB09300210087 VIA DELLA 
REPUBBLICA

5.00 0.00

TUB21760015561 VIA DI FONDOVALLE 0.00 22.00

TUB21760203273 VIA DI FONDOVALLE 0.00 14.00

TUB039720899533 VIA DI FONDOVALLE 0.00 12.00

TUB21760203272 VIA DI FONDOVALLE 0.00 31.00

TUB039720899535 VIA DI FONDOVALLE 0.00 4.00

TUB000000036877 VIA DOMENICO 
BERTINI

0.00 12.00

TUB000000036887 VIA EREMO 0.00 3.00

TUB000000036886 VIA EREMO 0.00 22.00

TUB000000015137 VIA EUGENIO 
MONTALE

1.00 0.00

TUB11680435606 VIA EUGENIO 
MONTALE

1.00 0.00

TUB000000034110 VIA FALCE 0.00 42.00

TUB000000015077 VIA FALCE 0.00 26.00

TUB030220818313 VIA FALCE 0.00 28.00

TUB000000015057 VIA FALCE 0.00 94.00

TUB000000015110 VIA GIOVANNI 
PASCOLI

0.00 76.00

TUB030220818487 VIA GIOVANNI 
PASCOLI

0.00 0.00

TUB000000015089 VIA GIOVANNI 
PASCOLI

0.00 141.00

TUB030220818458 VIA GIOVANNI 
PASCOLI

0.00 30.00

TUB000000034120 VIA GIOVANNI 
PASCOLI

0.00 18.00

TUB030220818468 VIA GIOVANNI 
PASCOLI

0.00 122.00

TUB030220818485 VIA GIOVANNI 
PASCOLI

0.00 43.00
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Codice Tubazione Elenco vie/strade o 
mappe interessate 

dall'attività
Rete 

ispezionata

Codice 
presunta 

dispersione

Ubicazione della 
dispersione (indicare 

Via/strada e n° 
civico)

Note

AP/MP BP

TUB000000015079 VIA GIOVANNI 
PASCOLI

0.00 1.00

TUB12450467901 VIA GIOVANNI 
PASCOLI

0.00 35.00

TUB000000034521 VIA GIOVANNI 
PASCOLI

0.00 50.00

TUB000000015080 VIA GIOVANNI 
PASCOLI

0.00 27.00

TUB000000034115 VIA GIOVANNI 
PASCOLI

0.00 67.00

TUB000000034130 VIA GIOVANNI 
PASCOLI

0.00 80.00

TUB09260203262 VIA GIOVANNI 
PASCOLI

0.00 8.00

TUB030220818461 VIA GIOVANNI 
PASCOLI

0.00 74.00

TUB09230202452 VIA GIOVANNI 
PASCOLI

0.00 25.00

TUB030220818459 VIA GIOVANNI 
PASCOLI

0.00 31.00

TUB030220818480 VIA GIOVANNI 
PASCOLI

0.00 45.00

TUB030220818464 VIA GIOVANNI 
PASCOLI

0.00 55.00

TUB000000015070 VIA I MAGGIO 0.00 25.00

TUB000000036878 VIA I MAGGIO 0.00 2.00

TUB030220818450 VIA I MAGGIO 0.00 1.00

TUB030220818451 VIA I MAGGIO 0.00 84.00

TUB000000034117 VIA IV NOVEMBRE 0.00 71.00

TUB000000015082 VIA IV NOVEMBRE 0.00 90.00

TUB000000015092 VIA LEANDRO 
PUCCETTI

0.00 55.00

TUB000000036880 VIA LEANDRO 
PUCCETTI

0.00 4.00

TUB000000034132 VIA LUCCA 0.00 196.00

TUB000000034131 VIA LUCCA 0.00 26.00

TUB030220818260 VIA LUCCA 0.00 27.00

TUB030220818255 VIA LUCCA 0.00 90.00

TUB000000015129 VIA LUCCA 0.00 48.00

TUB000000015130 VIA LUCCA 0.00 23.00

TUB030220818251 VIA LUCCA 0.00 27.00

TUB030220818257 VIA LUCCA 0.00 15.00

TUB030220818332 VIA PALAGIO 0.00 70.00

TUB030220818333 VIA PALAGIO 0.00 2.00

TUB000000015063 VIA PALAGIO 0.00 49.00

TUB000000036870 VIA PALAGIO 0.00 3.00

TUB000000015123 VIA PONTE DI CAMPIA 0.00 13.00
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Codice Tubazione Elenco vie/strade o 
mappe interessate 

dall'attività
Rete 

ispezionata

Codice 
presunta 

dispersione

Ubicazione della 
dispersione (indicare 

Via/strada e n° 
civico)

Note

AP/MP BP

TUB030220818489 VIA PONTE DI CAMPIA 0.00 24.00

TUB000000015180 VIA PONTE DI CAMPIA 203.00 0.00

TUB000000015124 VIA PONTE DI CAMPIA 0.00 47.00

TUB041880913630 VIA PONTE DI CAMPIA 35.00 0.00

TUB041880913636 VIA PONTE DI CAMPIA 7.00 0.00

TUB041880913628 VIA PONTE DI CAMPIA 1.00 0.00

TUB041880913627 VIA PONTE DI CAMPIA 0.00 16.00

TUB041880913631 VIA PONTE DI CAMPIA 5.00 0.00

TUB000000015177 VIA PROVINCIALE 66.00 0.00

TUB000000015176 VIA PROVINCIALE 172.00 0.00

TUB08250088390 VIA PROVINCIALE 139.00 0.00

TUB000000015175 VIA PROVINCIALE 13.00 0.00

TUB08090073095 VIA PROVINCIALE 8.00 0.00

TUB000000015178 VIA PROVINCIALE 4.00 0.00

TUB000000035946 VIA PROVINCIALE 1.00 0.00

TUB000000036879 VIA PROVINCIALE 417.00 0.00

TUB037340883015 VIA PROVINCIALE 96.00 0.00

TUB08250088393 VIA PROVINCIALE 102.00 0.00

TUB000000015074 VIA ROMA 0.00 15.00

TUB000000035951 VIA ROMA 177.00 0.00

TUB030220818294 VIA ROMA 0.00 57.00

TUB000000015147 VIA ROMA 15.00 0.00

TUB000000015141 VIA ROMA 41.00 0.00

TUB030220818326 VIA ROMA 0.00 37.00

TUB000000015134 VIA ROMA 1.00 0.00

TUB000000036883 VIA ROMA 0.00 21.00

TUB000000034587 VIA ROMA 0.00 1.00

TUB000000015114 VIA ROMA 0.00 2.00

TUB000000034114 VIA ROMA 0.00 74.00

TUB09300210094 VIA ROMA 0.00 17.00

TUB030220818323 VIA ROMA 0.00 21.00

TUB11520426117 VIA ROMA 0.00 14.00

TUB030220818293 VIA ROMA 0.00 6.00

TUB000000015105 VIA ROMA 0.00 2.00

TUB09280204876 VIA ROMA 307.00 0.00

TUB030220818317 VIA ROMA 0.00 74.00

TUB000000036885 VIA ROMA 0.00 1.00

TUB09280204879 VIA ROMA 89.00 0.00

TUB000000035950 VIA ROMA 124.00 0.00

TUB000000015065 VIA ROMA 0.00 45.00
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Codice Tubazione Elenco vie/strade o 
mappe interessate 

dall'attività
Rete 

ispezionata

Codice 
presunta 

dispersione

Ubicazione della 
dispersione (indicare 

Via/strada e n° 
civico)

Note

AP/MP BP

TUB08300091917 VIA ROMA 25.00 0.00

TUB000000034526 VIA ROMA 0.00 59.00

TUB08100073884 VIA ROMA 147.00 0.00

TUB030220818379 VIA ROMA 0.00 1.00

TUB000000034602 VIA ROMA 0.00 22.00

TUB030220818394 VIA ROMA 0.00 56.00

TUB000000015112 VIA ROMA 0.00 72.00

TUB11520426120 VIA ROMA 0.00 26.00

TUB000000015099 VIA ROMA 0.00 64.00

TUB000000034134 VIA ROMA 394.00 0.00

TUB000000034588 VIA ROMA 0.00 49.00

TUB000000034122 VIA ROMA 0.00 22.00

TUB000000035900 VIA ROMA 10.00 0.00

TUB000000034522 VIA ROMA 0.00 11.00

TUB030220818272 VIA ROMA 73.00 0.00

TUB030220818304 VIA ROMA 0.00 103.00

TUB030220818300 VIA ROMA 0.00 42.00

TUB000000034528 VIA ROMA 63.00 0.00

TUB030220818384 VIA ROMA 0.00 87.00

TUB000000034604 VIA ROMA 0.00 87.00

TUB000000034591 VIA ROMA 0.00 10.00

TUB030220818380 VIA ROMA 0.00 15.00

TUB000000015846 VIA ROMA 0.00 27.00

TUB000000034126 VIA ROMA 0.00 42.00

TUB09300210095 VIA ROMA 0.00 18.00

TUB000000034520 VIA ROMA 0.00 4.00

TUB000000015076 VIA SAN LEONARDO 
DA PORTO MAURIZIO

0.00 101.00

TUB000000015075 VIA SANTA LUCIA 0.00 70.00

TUB000000034112 VIA SANT'ANDREA 0.00 45.00

TUB030220818438 VIA SANT'ANDREA 0.00 102.00

TUB21760015869 VIA SANT'ANDREA 0.00 1.00

TUB030220818433 VIA SANT'ANDREA 0.00 47.00

TUB039250898135 VIA SANT'ANDREA 0.00 319.00

TUB000000015069 VIA SANT'ANDREA 0.00 8.00

TUB030220818424 VIA SANT'ANDREA 0.00 61.00

TUB000000015068 VIA SANT'ANDREA 0.00 114.00

TUB028680801462 VIA SANT'ANDREA 0.00 20.00

TUB030220818419 VIA SANT'ANDREA 0.00 152.00

TUB030220818420 VIA SANT'ANDREA 0.00 143.00

TUB030220818432 VIA SANT'ANDREA 0.00 260.00
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Codice Tubazione Elenco vie/strade o 
mappe interessate 

dall'attività
Rete 

ispezionata
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presunta 

dispersione

Ubicazione della 
dispersione (indicare 

Via/strada e n° 
civico)

Note

AP/MP BP

TUB000000036888 VIA SERCHIO 0.00 6.00

TUB038390891687 VIA SERCHIO 0.00 82.00

TUB000000015081 VIA SERCHIO 0.00 11.00

TUB030220818360 VIA SERCHIO 0.00 6.00

TUB038390891688 VIA SERCHIO 0.00 10.00

TUB21760015927 VIA SERCHIO 0.00 3.00

TUB030220818372 VIA SERCHIO 0.00 35.00

TUB030220818364 VIA SERCHIO 0.00 26.00

TUB000000034116 VIA SERCHIO 0.00 42.00

TUB030220818365 VIA SERCHIO 0.00 60.00

Totale metri 10433.
00

9064.0
0

NOTE

Elaborati sistemi d'ispezione:

Altra documentazione esplicativa da allegare:

Data: Firma dell'Operatore:

* nel caso di utilizzo di supporto cartaceo

Allegato n° 5 alla l. 27/n "Ricerca programmata dispersioni su rete gas"
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