
Codice Tubazione Elenco vie/strade o 
mappe interessate 

dall'attività
Rete 

ispezionata

Codice 
presunta 

dispersione

Ubicazione della 
dispersione (indicare 

Via/strada e n° 
civico)

Note

AP/MP BP

TUB030220818222 0.00 11.00

TUB000000002359 0.00 17.00

TUB030220818232 0.00 41.00

TUB030220818236 0.00 0.00

TUB029350806968 0.00 22.00

TUB000000002365 0.00 19.00

TUB000000002364 0.00 18.00

TUB030220818214 0.00 46.00

TUB030220818212 0.00 33.00

TUB000000002344 0.00 1.00

TUB000000002356 0.00 40.00

TUB000000002366 0.00 9.00

TUB000000002368 0.00 13.00

TUB030220818220 0.00 26.00

TUB030220818218 0.00 7.00

TUB000000002358 0.00 11.00

TUB030220818233 0.00 50.00

TUB000000002351 LOCALITA' AL COLLE 0.00 27.00

TUB08780137160 LOCALITA' CAMPO 
D'ANIA

0.00 4.00

TUB028960804823 LOCALITA' CAMPO 
D'ANIA

0.00 70.00

TUB08780137158 LOCALITA' CAMPO 
D'ANIA

0.00 10.00

Codice e denominazione impianto di distribuzione 1648

Comune Coreglia Antelminelli

Tipo di gas distribuito (naturale o altro) Gas naturale

Data e ora inizio esecuzione del percorso 20/07/2023

Nome e Cognome Operatore

Condizioni ambientali

Sistema di ricerca (veicolare, strumentazione portatile) Portatile

Codice Strumentazione Pedonale METREX2 MATR.1391

Tipologia di supporto cartografico utilizzato per 
l'individuazione del tracciato digitale CART

Rif.mappa*/Scala
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TUB000000002454 LOCALITA' DEBBIA 817.00 0.00

TUB000000002453 LOCALITA' MANCIANA 155.00 0.00

TUB000000002466 LOCALITA' MANCIANA 116.00 0.00

TUB21760419232 LOCALITA' MANCIANA 29.00 0.00

TUB21760419231 LOCALITA' MANCIANA 0.00 0.00

TUB039160897304 LOCALITA' MANCIANA 448.00 0.00

TUB000000034967 STRADA  SENZA NOME 13.00 0.00

TUB000000002448 STRADA  SENZA NOME 85.00 0.00

TUB12850484720 STRADA  SENZA NOME 50.00 0.00

TUB000000002318 VIA DAVID CAMILLI 0.00 18.00

TUB000000002387 VIA DAVID CAMILLI 0.00 21.00

TUB000000002330 VIA DAVID CAMILLI 0.00 34.00

TUB000000033919 VIA DAVID CAMILLI 0.00 2.00

TUB000000002381 VIA DAVID CAMILLI 0.00 1.00

TUB000000002324 VIA DAVID CAMILLI 0.00 22.00

TUB000000002319 VIA DAVID CAMILLI 0.00 20.00

TUB000000002328 VIA DAVID CAMILLI 0.00 44.00

TUB000000002322 VIA DAVID CAMILLI 0.00 11.00

TUB030220818098 VIA DAVID CAMILLI 0.00 3.00

TUB000000002323 VIA DAVID CAMILLI 0.00 37.00

TUB11780440671 VIA DAVID CAMILLI 0.00 12.00

TUB030220818101 VIA DAVID CAMILLI 0.00 2.00

TUB030220818107 VIA DAVID CAMILLI 0.00 0.00

TUB030220818099 VIA DAVID CAMILLI 0.00 6.00

TUB030220818109 VIA DAVID CAMILLI 0.00 8.00

TUB000000002367 VIA DEGLI ORTI 0.00 47.00

TUB12850484713 VIA DEL COLLE 42.00 0.00

TUB000000002460 VIA DEL COLLE 102.00 0.00

TUB011170408350 VIA DEL COLLE 0.00 2.00

TUB000000002461 VIA DEL COLLE 112.00 0.00

TUB11680435697 VIA DEL COLLE 0.00 0.00

TUB11460423650 VIA DEL COLLE 0.00 0.00

TUB12850484716 VIA DEL COLLE 0.00 34.00

TUB11680435696 VIA DEL COLLE 0.00 0.00

TUB008640119150 VIA DEL COLLE 1.00 0.00

TUB000000002352 VIA DEL COLLE 0.00 42.00

TUB000000002335 VIA DEL FORNO 0.00 3.00

TUB07510047023 VIA DEL FORNO 0.00 2.00

TUB000000002321 VIA DEL FORNO 0.00 5.00

TUB000000002382 VIA DEL FORNO 0.00 9.00
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TUB000000002320 VIA DEL FORNO 0.00 10.00

TUB030220818103 VIA DEL FORNO 0.00 1.00

TUB030220818104 VIA DEL FORNO 0.00 12.00

TUB030220818247 VIA DEL FORTE 0.00 2.00

TUB000000002361 VIA DEL FORTE 0.00 107.00

TUB000000002362 VIA DEL FORTE 0.00 1.00

TUB043530920348 VIA DEL FORTE 0.00 17.00

TUB000000002360 VIA DEL FORTE 0.00 6.00

TUB043530920349 VIA DEL FORTE 0.00 135.00

TUB030220818244 VIA DEL FORTE 0.00 65.00

TUB031870843020 VIA DEL MANGANO 0.00 13.00

TUB028960804485 VIA DEL MANGANO 0.00 67.00

TUB000000002363 VIA DEL MANGANO 0.00 74.00

TUB000000002327 VIA DEL POGGIONE 0.00 6.00

TUB000000002317 VIA DEL POGGIONE 0.00 1.00

TUB000000034954 VIA DEL POGGIONE 0.00 40.00

TUB11680435660 VIA DEL POGGIONE 0.00 0.00

TUB000000034630 VIA DEL POGGIONE 0.00 66.00

TUB000000002334 VIA DELLA MADONNA 0.00 7.00

TUB000000002332 VIA DELLA MADONNA 0.00 2.00

TUB000000002343 VIA DELLA MADONNA 0.00 52.00

TUB000000002339 VIA DELLA MADONNA 0.00 21.00

TUB000000002341 VIA DELLA MADONNA 0.00 21.00

TUB000000002333 VIA DELLA MADONNA 0.00 6.00

TUB000000002354 VIA DELLA ROCCA 0.00 108.00

TUB000000002355 VIA DELLA ROCCA 0.00 185.00

TUB11680435662 VIA DELLE MOLINA 0.00 0.00

TUB000000002444 VIA DELLE MOLINA 37.00 0.00

TUB000000002441 VIA DELLE MOLINA 40.00 0.00

TUB000000002386 VIA DELLE MOLINA 0.00 27.00

TUB000000002440 VIA DELLE MOLINA 10.00 0.00

TUB000000034953 VIA DELLE MOLINA 17.00 0.00

TUB000000002329 VIA DELLE MOLINA 0.00 5.00

TUB031890844223 VIA DELLE TERME 0.00 10.00

TUB21760147196 VIA DELLE TERME 0.00 3.00

TUB030220818111 VIA DELLE TERME 0.00 19.00

TUB21760131568 VIA DELLE TERME 0.00 14.00

TUB000000034958 VIA DI COREGLIA 
ANTELMINELLI

5.00 0.00

TUB000000033923 VIA DI MARCEGLIO 0.00 161.00

TUB041600911598 VIA DI RENAIO 148.00 0.00
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TUB000000002462 VIA SAN ROCCO 5.00 0.00

TUB11220409999 VIA SAN ROCCO 0.00 0.00

TUB000000002371 VIA SAN ROCCO 0.00 0.00

TUB11680435665 VIA SAN ROCCO 2.00 0.00

TUB11220410001 VIA SAN ROCCO 1.00 0.00

TUB000000002464 VIA SAN ROCCO 15.00 0.00

TUB000000033925 VIA SAN ROCCO 0.00 15.00

TUB11680435663 VIA SAN ROCCO 0.00 6.00

TUB000000002449 VIA SANTA LUCIA 66.00 0.00

TUB000000002342 VIA SOBBORGO 0.00 3.00

TUB000000002340 VIA SOSSALA 0.00 5.00

TUB000000002336 VIA SOSSALA 0.00 12.00

TUB000000033920 VIA SOSSALA 0.00 18.00

TUB000000002337 VIA SOSSALA 0.00 12.00

TUB000000002338 VIA SOSSALA 0.00 11.00

TUB000000002353 VICOLO DEL 
CROCIALE

0.00 26.00

TUB030220818228 VICOLO DELLA 
PIAZZETTA

0.00 24.00

TUB000000002357 VICOLO DELLE 
PRIGIONI

0.00 21.00

TUB030220818238 VICOLO DELLE 
PRIGIONI

0.00 16.00

Totale metri 2316.0
0

2293.0
0

NOTE

Elaborati sistemi d'ispezione:

Altra documentazione esplicativa da allegare:

Data: Firma dell'Operatore:

* nel caso di utilizzo di supporto cartaceo

Allegato n° 5 alla l. 27/n "Ricerca programmata dispersioni su rete gas"
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