
Codice Tubazione Elenco vie/strade o 
mappe interessate 

dall'attività
Rete 

ispezionata

Codice 
presunta 

dispersione

Ubicazione della 
dispersione (indicare 

Via/strada e n° 
civico)

Note

AP/MP BP

TUB030220818236 0.00 0.00

TUB000000002365 0.00 19.00

TUB000000002368 0.00 13.00

TUB030220818232 0.00 41.00

TUB030220818214 0.00 46.00

TUB030220818233 0.00 50.00

TUB029350806968 0.00 22.00

TUB030220818222 0.00 11.00

TUB000000002356 0.00 40.00

TUB030220818212 0.00 33.00

TUB000000002364 0.00 18.00

TUB030220818220 0.00 26.00

TUB030220818218 0.00 7.00

TUB000000002344 0.00 1.00

TUB000000002359 0.00 17.00

TUB000000002366 0.00 9.00

TUB000000002358 0.00 11.00

TUB000000002367 VIA DEGLI ORTI 0.00 47.00

TUB000000002362 VIA DEL FORTE 0.00 1.00

TUB000000002361 VIA DEL FORTE 0.00 107.00

TUB043530920348 VIA DEL FORTE 0.00 17.00

TUB030220818244 VIA DEL FORTE 0.00 65.00

TUB030220818247 VIA DEL FORTE 0.00 2.00

Codice e denominazione impianto di distribuzione 1648

Comune Coreglia Antelminelli

Tipo di gas distribuito (naturale o altro) Gas naturale

Data e ora inizio esecuzione del percorso 12/04/2024

Nome e Cognome Operatore

Condizioni ambientali

Sistema di ricerca (veicolare, strumentazione portatile) Portatile

Codice Strumentazione Pedonale METREX2 MATR.17210.16

Tipologia di supporto cartografico utilizzato per 
l'individuazione del tracciato digitale CART

Rif.mappa*/Scala
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Codice Tubazione Elenco vie/strade o 
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dall'attività
Rete 

ispezionata
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civico)
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AP/MP BP

TUB043530920349 VIA DEL FORTE 0.00 135.00

TUB000000002360 VIA DEL FORTE 0.00 6.00

TUB031870843020 VIA DEL MANGANO 0.00 13.00

TUB028960804485 VIA DEL MANGANO 0.00 67.00

TUB000000002363 VIA DEL MANGANO 0.00 74.00

TUB000000002355 VIA DELLA ROCCA 0.00 185.00

TUB000000002354 VIA DELLA ROCCA 0.00 108.00

TUB000000033923 VIA DI MARCEGLIO 0.00 161.00

TUB000000002369 VIA DI MARCEGLIO 0.00 8.00

TUB000000002464 VIA SAN ROCCO 15.00 0.00

TUB000000002462 VIA SAN ROCCO 5.00 0.00

TUB000000002371 VIA SAN ROCCO 0.00 0.00

TUB000000033925 VIA SAN ROCCO 0.00 15.00

TUB11680435663 VIA SAN ROCCO 0.00 6.00

TUB11220410001 VIA SAN ROCCO 1.00 0.00

TUB11680435665 VIA SAN ROCCO 2.00 0.00

TUB11220409999 VIA SAN ROCCO 0.00 0.00

TUB000000002353 VICOLO DEL 
CROCIALE

0.00 26.00

TUB030220818228 VICOLO DELLA 
PIAZZETTA

0.00 24.00

TUB030220818238 VICOLO DELLE 
PRIGIONI

0.00 16.00

TUB000000002357 VICOLO DELLE 
PRIGIONI

0.00 21.00

Totale metri 23.00 1468.0
0

NOTE

Elaborati sistemi d'ispezione:

Altra documentazione esplicativa da allegare:

Data: Firma dell'Operatore:

* nel caso di utilizzo di supporto cartaceo

Allegato n° 5 alla l. 27/n "Ricerca programmata dispersioni su rete gas"
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