
Codice Tubazione Elenco vie/strade o 
mappe interessate 

dall'attività
Rete 

ispezionata

Codice 
presunta 

dispersione

Ubicazione della 
dispersione (indicare 

Via/strada e n° 
civico)

Note

AP/MP BP

TUB030700827953 VIA CASTEL DURANTE 0.00 149.00

TUB030200817258 VIA COL DEL MORO 0.00 156.00

TUB000000003538 VIA COL DEL MORO 0.00 24.00

TUB000000003537 VIA COL DEL MORO 0.00 72.00

TUB029320806319 VIA DEI CENTONI 0.00 20.00

TUB000000033947 VIA DEI CENTONI 0.00 3.00

TUB000000033948 VIA DEI CENTONI 0.00 103.00

TUB029320806314 VIA DEI CENTONI 0.00 86.00

TUB029100805619 VIA DEI CENTONI 0.00 4.00

TUB000000003644 VIA DEI CENTONI 0.00 1.00

TUB000000004950 VIA DEI CENTONI 1.00 0.00

TUB000000035051 VIA DEI CENTONI 0.00 15.00

TUB000000035048 VIA DEI CENTONI 0.00 0.00

TUB000000003646 VIA DEI CENTONI 0.00 29.00

TUB000000035049 VIA DEI CENTONI 13.00 0.00

TUB000000003649 VIA DEI CENTONI 0.00 123.00

TUB000000003647 VIA DEI CENTONI 0.00 142.00

TUB11680434704 VIA DEI CENTONI 15.00 0.00

TUB000000035045 VIA DEI CENTONI 204.00 0.00

TUB000000003650 VIA DEI CENTONI 0.00 21.00

TUB000000003643 VIA DEI CENTONI 0.00 17.00

TUB000000003648 VIA DEI CENTONI 0.00 246.00

TUB029070805127 VIA DEI FRANCESCONI 0.00 216.00

Codice e denominazione impianto di distribuzione 1645

Comune Capannori

Tipo di gas distribuito (naturale o altro) Gas naturale

Data e ora inizio esecuzione del percorso 16/04/2024

Nome e Cognome Operatore

Condizioni ambientali

Sistema di ricerca (veicolare, strumentazione portatile) Veicolare

Codice Strumentazione Protheo MATR.11640

Tipologia di supporto cartografico utilizzato per 
l'individuazione del tracciato digitale CART

Rif.mappa*/Scala
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Codice Tubazione Elenco vie/strade o 
mappe interessate 

dall'attività
Rete 

ispezionata

Codice 
presunta 

dispersione

Ubicazione della 
dispersione (indicare 

Via/strada e n° 
civico)

Note

AP/MP BP

TUB000000003674 VIA DEI FRANCESCONI 0.00 36.00

TUB000000003675 VIA DEI FRANCESCONI 0.00 12.00

TUB030570826656 VIA DEI PALMINI 0.00 70.00

TUB030570826657 VIA DEI PALMINI 0.00 35.00

TUB030570826645 VIA DEI PALMINI 0.00 7.00

TUB030570826663 VIA DEI PALMINI 0.00 5.00

TUB030560826242 VIA DEI PALMINI 0.00 15.00

TUB030570826651 VIA DEI PALMINI 0.00 20.00

TUB030710827964 VIA DEI PALMINI 0.00 6.00

TUB030710827962 VIA DEI PALMINI 0.00 244.00

TUB030560826239 VIA DEI PALMINI 0.00 20.00

TUB030710827961 VIA DEI PALMINI 0.00 2.00

TUB030570826659 VIA DEI PALMINI 0.00 2.00

TUB030570826647 VIA DEI PALMINI 0.00 9.00

TUB030560826240 VIA DEI PALMINI 0.00 2.00

TUB030560826238 VIA DEI PALMINI 0.00 11.00

TUB030710827963 VIA DEI PALMINI 0.00 67.00

TUB030570826648 VIA DEI PALMINI 0.00 23.00

TUB030570826652 VIA DEI PALMINI 0.00 60.00

TUB030700827956 VIA DEI PALMINI 0.00 1.00

TUB030570826655 VIA DEI PALMINI 0.00 4.00

TUB030710827960 VIA DEI PALMINI 0.00 83.00

TUB030570826669 VIA DEI PIERINI 0.00 342.00

TUB000000003721 VIA DEI PRETI 0.00 421.00

TUB000000003645 VIA DEI PRETI 0.00 12.00

TUB000000005455 VIA DEL CASALINO IN 
TASSIGNANO

108.00 0.00

TUB08070069490 VIA DEL CASALINO IN 
TASSIGNANO

32.00 0.00

TUB000000005537 VIA DEL CASALINO IN 
TASSIGNANO

143.00 0.00

TUB08070069489 VIA DEL CASALINO IN 
TASSIGNANO

156.00 0.00

TUB000000035873 VIA DEL CASALINO IN 
TASSIGNANO

12.00 0.00

TUB000000035872 VIA DEL CASALINO IN 
TASSIGNANO

1.00 0.00

TUB08070069486 VIA DEL CASALINO IN 
TASSIGNANO

56.00 0.00

TUB000000005456 VIA DEL CASALINO IN 
TASSIGNANO

5.00 0.00

TUB08070069493 VIA DEL CASALINO IN 
TASSIGNANO

138.00 0.00

TUB08070069496 VIA DEL CASALINO IN 
TASSIGNANO

11.00 0.00
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Codice Tubazione Elenco vie/strade o 
mappe interessate 

dall'attività
Rete 

ispezionata

Codice 
presunta 

dispersione

Ubicazione della 
dispersione (indicare 

Via/strada e n° 
civico)

Note

AP/MP BP

TUB000000005454 VIA DEL ROGIO 3.00 0.00

TUB000000005458 VIA DEL ROGIO 3.00 0.00

TUB030570826718 VIA DELLA 
CIRCONVALLAZIONE

0.00 45.00

TUB030570826695 VIA DELLA 
CIRCONVALLAZIONE

0.00 86.00

TUB030570826673 VIA DELLA 
CIRCONVALLAZIONE

0.00 4.00

TUB000000005056 VIA DELLA 
COLOMBAIA

14.00 0.00

TUB000000005057 VIA DELLA 
COLOMBAIA

586.00 0.00

TUB000000003962 VIA DELLA FRANCESE 0.00 64.00

TUB000000005062 VIA DELLA FRANCESE 111.00 0.00

TUB11680435548 VIA DELLA FRANCESE 0.00 6.00

TUB11680435549 VIA DELLA FRANCESE 6.00 0.00

TUB14880573517 VIA DELLA FRANCESE 15.00 0.00

TUB000000035214 VIA DELLA FRANCESE 821.00 0.00

TUB000000003961 VIA DELLA FRANCESE 0.00 0.00

TUB000000005058 VIA DELLA FRANCESE 8.00 0.00

TUB07380039379 VIA DELLA FRANCESE 64.00 0.00

TUB000000036813 VIA DELLE QUERCE 0.00 323.00

TUB000000004062 VIA DELLE QUERCE 0.00 13.00

TUB11680434683 VIA DI COLOGNORA 2.00 0.00

TUB000000004935 VIA DI COLOGNORA 15.00 0.00

TUB000000034996 VIA DI COLOGNORA 104.00 0.00

TUB000000003512 VIA DI COLOGNORA 0.00 41.00

TUB000000004931 VIA DI COLOGNORA 159.00 0.00

TUB15220596720 VIA DI COLOGNORA 3.00 0.00

TUB11680434681 VIA DI COLOGNORA 0.00 2.00

TUB15180595120 VIA DI COLOGNORA 3.00 0.00

TUB028960804713 VIA DI COLOGNORA 1.00 0.00

TUB15210595518 VIA DI COLOGNORA 3.00 0.00

TUB000000004933 VIA DI COLOGNORA 22.00 0.00

TUB030280820649 VIA DI COLOGNORA 0.00 17.00

TUB000000004920 VIA DI COLOGNORA 1.00 0.00

TUB015210595517 VIA DI COLOGNORA 8.00 0.00

TUB000000004936 VIA DI COLOGNORA 7.00 0.00

TUB030280820653 VIA DI COLOGNORA 129.00 0.00

TUB000000003511 VIA DI COLOGNORA 0.00 5.00

TUB000000004921 VIA DI COLOGNORA 1.00 0.00

TUB000000035020 VIA DI COLOGNORA 2.00 0.00

TUB000000004934 VIA DI COLOGNORA 39.00 0.00
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Codice Tubazione Elenco vie/strade o 
mappe interessate 

dall'attività
Rete 

ispezionata

Codice 
presunta 

dispersione
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dispersione (indicare 

Via/strada e n° 
civico)
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AP/MP BP

TUB08070069500 VIA DI COLOGNORA 101.00 0.00

TUB000000003474 VIA DI COLOGNORA 0.00 27.00

TUB019630692724 VIA DI S. GINESE 6.00 0.00

TUB018530667567 VIA DI S. GINESE 0.00 42.00

TUB18520663568 VIA DI S. GINESE 25.00 0.00

TUB030760829983 VIA DI S. GINESE 0.00 31.00

TUB029300806124 VIA DI S. GINESE 0.00 115.00

TUB000000005232 VIA DI S. GINESE 14.00 0.00

TUB030710827979 VIA DI S. GINESE 0.00 88.00

TUB030760829974 VIA DI S. GINESE 0.00 42.00

TUB000000005233 VIA DI S. GINESE 1.00 0.00

TUB029300806113 VIA DI S. GINESE 0.00 23.00

TUB000000005234 VIA DI S. GINESE 1.00 0.00

TUB030760829973 VIA DI S. GINESE 0.00 3.00

TUB019630692725 VIA DI S. GINESE 256.00 0.00

TUB030090814763 VIA DI S. GINESE 10.00 0.00

TUB030710827982 VIA DI S. GINESE 0.00 15.00

TUB029290806106 VIA DI S. GINESE 0.00 97.00

TUB030760829966 VIA DI S. GINESE 0.00 24.00

TUB029300806117 VIA DI S. GINESE 0.00 97.00

TUB018660675261 VIA DI S. GINESE 380.00 0.00

TUB029300806121 VIA DI S. GINESE 0.00 16.00

TUB000000004305 VIA DI S. GINESE 0.00 39.00

TUB000000005229 VIA DI S. GINESE 0.00 0.00

TUB000000004306 VIA DI S. GINESE 0.00 1.00

TUB030710827980 VIA DI S. GINESE 0.00 160.00

TUB000000033992 VIA DI S. GINESE 0.00 35.00

TUB029300806130 VIA DI S. GINESE 0.00 40.00

TUB034710866547 VIA DI S. GINESE 0.00 0.00

TUB000000004302 VIA DI S. GINESE 0.00 91.00

TUB029290806103 VIA DI S. GINESE 0.00 25.00

TUB030750829165 VIA DI S. GINESE 0.00 6.00

TUB030090814793 VIA DI S. GINESE 0.00 3.00

TUB030090814765 VIA DI S. GINESE 0.00 97.00

TUB000000033993 VIA DI S. GINESE 0.00 4.00

TUB030710827972 VIA DI S. GINESE 0.00 29.00

TUB030760829969 VIA DI S. GINESE 0.00 21.00

TUB000000004303 VIA DI S. GINESE 0.00 89.00

TUB034710866549 VIA DI S. GINESE 0.00 0.00

TUB000000004301 VIA DI S. GINESE 0.00 19.00
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Codice Tubazione Elenco vie/strade o 
mappe interessate 

dall'attività
Rete 

ispezionata
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presunta 

dispersione

Ubicazione della 
dispersione (indicare 

Via/strada e n° 
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TUB18660675262 VIA DI S. GINESE 44.00 0.00

TUB028960804247 VIA DI S. GINESE 132.00 0.00

TUB000000035401 VIA DI S. GINESE 1.00 0.00

TUB000000035402 VIA DI S. GINESE 6.00 0.00

TUB11680434709 VIA DI S. GINESE 0.00 54.00

TUB023260747466 VIA DI S. GINESE 60.00 0.00

TUB14900577117 VIA DI S. GINESE 15.00 0.00

TUB000000034074 VIA DI S. GINESE 15.00 0.00

TUB030710827970 VIA DI S. GINESE 0.00 36.00

TUB000000035409 VIA DI S. GINESE 214.00 0.00

TUB030760829971 VIA DI S. GINESE 0.00 3.00

TUB030750829169 VIA DI S. GINESE 0.00 63.00

TUB030090814797 VIA DI S. GINESE 0.00 156.00

TUB029300806125 VIA DI S. GINESE 97.00 0.00

TUB19030684984 VIA DI S. GINESE 1.00 0.00

TUB000000005230 VIA DI S. GINESE 1.00 0.00

TUB000000005231 VIA DI S. GINESE 65.00 0.00

TUB030090814791 VIA DI S. GINESE 0.00 5.00

TUB023260747467 VIA DI S. GINESE 107.00 0.00

TUB030620827130 VIA DI S. GINESE 8.00 0.00

TUB030090814772 VIA DI S. GINESE 0.00 3.00

TUB030750829167 VIA DI S. GINESE 0.00 124.00

TUB030090814774 VIA DI S. GINESE 0.00 16.00

TUB030090814789 VIA DI S. GINESE 0.00 148.00

TUB000000034073 VIA DI S. GINESE 338.00 0.00

TUB030760829968 VIA DI S. GINESE 0.00 2.00

TUB000000034659 VIA DI S. GINESE 0.00 62.00

TUB000000003900 VIA DI SALA 0.00 281.00

TUB023280747517 VIA DI TIGLIO 1.00 0.00

TUB000000004396 VIA DI TIGLIO 0.00 3.00

TUB023260747473 VIA DI TIGLIO 0.00 187.00

TUB11680435437 VIA DI TIGLIO 6.00 0.00

TUB030280820470 VIA DI TIGLIO 25.00 0.00

TUB000000035471 VIA DI TIGLIO 0.00 0.00

TUB000000004379 VIA DI TIGLIO 0.00 2.00

TUB000000014754 VIA DI TIGLIO 2.00 0.00

TUB000000033999 VIA DI TIGLIO 0.00 2.00

TUB000000004361 VIA DI TIGLIO 0.00 0.00

TUB023280747495 VIA DI TIGLIO 170.00 0.00

TUB023280747496 VIA DI TIGLIO 238.00 0.00
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Codice Tubazione Elenco vie/strade o 
mappe interessate 

dall'attività
Rete 

ispezionata

Codice 
presunta 

dispersione

Ubicazione della 
dispersione (indicare 

Via/strada e n° 
civico)

Note

AP/MP BP

TUB030470822577 VIA DI TIGLIO 0.00 33.00

TUB023280747518 VIA DI TIGLIO 284.00 0.00

TUB023260747481 VIA DI TIGLIO 0.00 0.00

TUB000000004926 VIA DI TIGLIO 10.00 0.00

TUB023280747527 VIA DI TIGLIO 1.00 0.00

TUB023280747540 VIA DI TIGLIO 0.00 412.00

TUB11680435436 VIA DI TIGLIO 0.00 36.00

TUB023280747516 VIA DI TIGLIO 14.00 0.00

TUB000000035512 VIA DI TIGLIO 1.00 0.00

TUB023260747480 VIA DI TIGLIO 0.00 85.00

TUB000000004399 VIA DI TIGLIO 0.00 131.00

TUB000000004391 VIA DI TIGLIO 0.00 1.00

TUB023280747525 VIA DI TIGLIO 0.00 121.00

TUB023280747531 VIA DI TIGLIO 1.00 0.00

TUB023280747494 VIA DI TIGLIO 8.00 0.00

TUB023280747539 VIA DI TIGLIO 0.00 36.00

TUB000000034080 VIA DI TIGLIO 1.00 0.00

TUB000000035506 VIA DI TIGLIO 1.00 0.00

TUB023280747528 VIA DI TIGLIO 9.00 0.00

TUB023260747477 VIA DI TIGLIO 0.00 46.00

TUB000000035504 VIA DI TIGLIO 1.00 0.00

TUB000000004349 VIA DI TIGLIO 0.00 44.00

TUB030570826704 VIA DI VILLA 0.00 37.00

TUB030570826694 VIA DI VILLA 0.00 35.00

TUB030570826714 VIA DI VILLA 0.00 1.00

TUB030580826739 VIA DI VILLA 0.00 1.00

TUB030580826734 VIA DI VILLA 0.00 0.00

TUB030570826728 VIA DI VILLA 0.00 5.00

TUB030570826705 VIA DI VILLA 0.00 34.00

TUB030570826717 VIA DI VILLA 0.00 6.00

TUB030580826742 VIA DI VILLA 0.00 32.00

TUB030570826703 VIA DI VILLA 0.00 37.00

TUB030570826688 VIA DI VILLA 0.00 7.00

TUB030570826729 VIA DI VILLA 0.00 5.00

TUB030580826733 VIA DI VILLA 0.00 1.00

TUB030580826736 VIA DI VILLA 0.00 20.00

TUB030570826725 VIA DI VILLA 0.00 46.00

TUB030580826741 VIA DI VILLA 0.00 16.00

TUB030580826747 VIA DI VILLA 0.00 11.00

TUB030570826713 VIA DI VILLA 0.00 50.00
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Codice Tubazione Elenco vie/strade o 
mappe interessate 

dall'attività
Rete 

ispezionata

Codice 
presunta 

dispersione

Ubicazione della 
dispersione (indicare 

Via/strada e n° 
civico)

Note

AP/MP BP

TUB030580826738 VIA DI VILLA 0.00 13.00

TUB032940855189 VIA DI VILLA 0.00 477.00

TUB000000004975 VIA TAZIO NUVOLARI 16.00 0.00

TUB000000035879 VIA TAZIO NUVOLARI 3.00 0.00

TUB016010623532 VIA TAZIO NUVOLARI 149.00 0.00

TUB015170593929 VIA TAZIO NUVOLARI 1.00 0.00

TUB000000035098 VIA TAZIO NUVOLARI 6.00 0.00

TUB000000035085 VIA TAZIO NUVOLARI 238.00 0.00

TUB000000035080 VIA TAZIO NUVOLARI 60.00 0.00

TUB000000035876 VIA TAZIO NUVOLARI 259.00 0.00

TUB000000005525 VIA TAZIO NUVOLARI 5.00 0.00

TUB000000005527 VIA TAZIO NUVOLARI 3.00 0.00

TUB000000004977 VIA TAZIO NUVOLARI 70.00 0.00

TUB000000004980 VIA TAZIO NUVOLARI 99.00 0.00

TUB000000035871 VIA TAZIO NUVOLARI 5.00 0.00

TUB15160593531 VIA TAZIO NUVOLARI 74.00 0.00

TUB047620945425 VIA TAZIO NUVOLARI 8.00 0.00

TUB030280820645 VIA TAZIO NUVOLARI 50.00 0.00

TUB000000004979 VIA TAZIO NUVOLARI 9.00 0.00

TUB15160593532 VIA TAZIO NUVOLARI 117.00 0.00

TUB000000004978 VIA TAZIO NUVOLARI 233.00 0.00

TUB000000034107 VIA TAZIO NUVOLARI 23.00 0.00

TUB030280820643 VIA TAZIO NUVOLARI 96.00 0.00

TUB000000034106 VIA TAZIO NUVOLARI 258.00 0.00

TUB015160593530 VIA TAZIO NUVOLARI 1.00 0.00

TUB16010623531 VIA TAZIO NUVOLARI 0.00 0.00

TUB000000004976 VIA TAZIO NUVOLARI 2.00 0.00

TUB015160593533 VIA TAZIO NUVOLARI 1.00 0.00

TUB000000005529 VIA TAZIO NUVOLARI 78.00 0.00

TUB15170593922 VIA TAZIO NUVOLARI 233.00 0.00

TUB15170593928 VIA TAZIO NUVOLARI 182.00 0.00

Totale metri 7975.0
0

7747.0
0

NOTE

Elaborati sistemi d'ispezione:

Altra documentazione esplicativa da allegare:

Data: Firma dell'Operatore:

* nel caso di utilizzo di supporto cartaceo
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Allegato n° 5 alla l. 27/n "Ricerca programmata dispersioni su rete gas"
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